
@A<"#"B#!#C69DB!"$EF5!"5B!"#$B"8B"!8

!"#$年 %月 &'()*+,)-./(+&01,0((+,012()30.'.14 第 56卷7第 8期

一种高可靠性智能型避雷器在线监测系统的设计

李海涛
#

! 鞠平
!

! 须雷
#

! 马宏忠
!

! 李力
#

! 吴峰
!

)#B南京南瑞继保电气有限公司!江苏 南京 !###"!(

!B河海大学能源与电气学院!江苏 南京 !#""$6*

摘7要"金属氧化物避雷器"=AJ#监测系统在智能变电站中得到越来越多的应用!但在工程运行中也存在一些问

题!如运行不可靠'监测数据不准确'集成度差和系统故障率偏高等$ 为了解决上述问题!对智能型金属氧化物避

雷器在线监测系统进行了改进设计!从系统整体构架'传感器设计'安装方式'在线监测智能电子设备"<&@#设计等

方面开展工作!提供了一种测量精度高'计算灵活'适应性及可扩展能力强的高可靠性避雷器在线监测系统方案!

并全面支持基于光纤链路的通用面向对象变电站事件"UAA:&#'采样测量值":=Y#以及站控层制造报文规范

"==:#通信!可更好地满足智能变电站现场应用要求$
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!"引言

金属氧化物避雷器)L(*O'.e,M(O++(R*(+!=AJ*

以其优异的非线性#大的通流能力以及更高的可靠

性逐渐取代了传统的碳化硅避雷器
+#-!,

" 安装避雷

器在线监测系统并进行故障诊断!在智能变电站中

得到越来越多的应用
+5,

" 但是!该系统在工程应用

中仍然存在一些关键问题亟待解决.)#* 装置本身

运行稳定性问题
+8,

!传感器故障#数据传输故障#主

机故障#通信故障等频发!漏报#误报等增加了运维

工作量()!* 监测数据准确度不够理想!抗干扰措施

设计不完善!监测数据准确度及抗干扰能力仍需改

进提高
+C,

()5* 装置功能模块分散!系统故障率偏

高
+E,

!传输接口及通信标准也呈现多样化!如

c:86C#以太网#;J̀ 总线#无线传输
+%-6,

等!甚至规

约转换和主智能电子设备),0*('',1(0*('()*+.0,)M(F

P,)(!<&@*仍采用分立设计()8* 同一变电站设备类

型多!存在多套监测软件和主机系统!日常维护困

难()C* 传统电缆采集的方式
+$-##,

!不兼容数字光

纤传输的通用面向对象变电站事件)1(0(+,).SD()*

.+,(0*(M RNSR*O*,.0 (P(0*! UAA:&* 及采样测量值

)ROLT'(M PO'N(!:=Y*采样"

上述诸多工程应用中的问题!给现场用户和系

统的推广均造成了困扰" 文中基于系统的整体架

构介绍了监测传感器#监测 <&@及其主要构成组

件!提出了一种测量精度高#计算灵活#适应性及可

扩展能力强的高可靠性智能型避雷器在线监测系

统的设计方案"

#"智能型避雷器在线监测系统整体架构

避雷器在线监测系统由避雷器传感器以及避

雷器在线监测主 <&@构成
+#!-#E,

!其中.避雷器传感

器是高压设备避雷器的在线监测元件!用于将避雷

器的状态参量转变为可采集的信号!并上传给避雷

器在线监测主 <&@(主 <&@完成和避雷器传感器之

间的数据交互!同时实现数据采集#加工#分析#转

换!并输出数据给后台监控系统"

避雷器传感器和在线监测主<&@系统如图 #所

示!总体架构如下" 避雷器传感器采集避雷器的泄

漏全电流#阻性电流和动作次数!支持采用基波法

)需接入电压互感器)-2*信号!同时兼容 :=Y光纤

接入及传统电缆信号接入*或三次谐波法
+#%-#6,

)不

需接入-2信号*来检测阻性电流!通过c:86C 通信

方式!将全电流#阻性电流
+#$-!",

和动作次数送给避

雷器主<&@!各间隔避雷器传感器按&手拉手'方式

连接到主<&@!每相配置 #台避雷器传感器!连接线

采用 6芯屏蔽线!其中 !芯为c:86C 通信线!! 芯为

--:差分对时!!芯为@;!8Y电源线!! 芯地线" 在

大部分应用中!主<&@同时下发电压信号和同步信

号给传感器!主<&@根据同步信号进行母线电压采

样!并可根据接入的刀闸位置信号自动实现电压切

换功能"

在线监测主 <&@采用集成化设计!# 台主 <&@

集成数字化采样#常规采样#电压切换#同步单元#

通信单元等功能!解决了功能模块分散#故障率高

$C#



图#"避雷器在线监测系统总体架构

%&'$#"P2BC&1+B142+)-(WP)5?,&5+@)5&1)2&5'0;01+@

等问题" 主 <&@将智能化变电站各相避雷器传感

器传送过来的信号进行集中采集和处理#全电流和

阻性电流显示#动作次数显示#电流超出告警范围

告警显示#传感器通信异常告警显示!以便提醒现

场运行人员及时了解各间隔避雷器和传感器的运

行状态!同时通过智能化变电站通用的 <&;E#6C"

通信标准将各信号送后台监控系统进行避雷器监

测变量的实时监控#历史数据记录和告警#动态画

面展示等"

文中研制的避雷器在线监测系统采用自主知

识产权软硬件平台!采用高性能数字信号处理器

)M,1,*O'R,10O'T+.)(RR.+!@:-*#内部高速总线!硬件

和软件均采用模块化设计!配置灵活" 采用整体面

板#全封闭机箱!强弱电严格分开!抗干扰能力大大

提高!达到了电磁兼容各项标准的最高等级!同时

通过严酷的高低温试验!可以在户外恶劣的环境中

稳定运行!大大提升了装置长期运行的稳定性" 系

统全面支持基于光纤链路的UAA:&#:=Y以及站控

层制造报文规范)LO0NVO)*N+,01L(RRO1(RT(),V,)O*,F

.0!==:*通信!并同时兼容常规电缆采样!工程应

用场景更广" 在线监测主 <&@采用 <&;E#6C" 中的

QAU日志方式实现避雷器相关数据存储!如泄漏全

电流#泄漏阻性电流#动作次数等!并可通过后台进

行任何时刻的数据查询"

8"智能型避雷器在线监测传感器

8$#"总体设计

针对小电流监测的精度问题!毫安或微安级泄

漏电流经过电流传感器采集#J9@电路采样#电磁

干扰#软件算法等各个环节!会产生一系列误差
+!#,

!

文中研制的避雷器在线监测系统采用高精度零磁

通传感器#完善的屏蔽结构设计#高性能的采样回

路和算法等综合措施控制精度误差"

目前常用的泄漏电流采集方式为采用隔离电

流互感器#电阻采样!但该方式需要采用氧化锌阀

片来减小大泄漏电流对采集电路的冲击!以起到保

护电路的作用" 氧化锌阀片存在老化#劣变等问

题!且串在避雷器的泄漏电流回路中!一旦氧化锌

阀受损!则避雷器泄漏电流回路可能断路!从而避

雷器无法正常泄漏大电流!一次设备也无法受到保

护" 文中研制的避雷器传感器采用穿心式零磁通

电流传感器来采集泄漏电流!此方式不改变避雷器

的泄漏电路!且实现了泄漏电流回路和采集电路的

完全隔离!零磁通电流互感器也保证了采集电流具

有较高的测量精度"

如图 ! 所示!避雷器在线监测传感器主要由以

下几部分组成.)#* 零磁通电流传感器" 测量避雷

器不发生动作时的泄漏全电流()!* 动作电流传感

器" 测量避雷器发生动作时的大电流()5* 采集单

元" 采集泄漏#动作电流传感器的信号!完成阻性

电流#动作次数等的计算#显示!与避雷器 <&@进行

通信()8* 外部电源模块" 为采集单元提供直流供

电电源"

图8"避雷器在线监测系统原理

%&'$8"N2&5B&:,+)-(WP)5?,&5+@)5&1)2&5'0;01+@

避雷器在线监测主 <&@根据同步信号进行母

线电压)通常建议接入*采样!并可根据刀闸位置信

号实现电压切换功能!下发同步信号!传感器根据

同步信号进行避雷器泄漏全电流采样" 通过 <&@

设置每个避雷器所处间隔和相序" 避雷器在线监

测<&@下发电压信号给传感器!下发的电压信号帧

格式中含有区别J#H#;相序信息!传感器设有拨码

开关来设置自身属于哪一相!本相传感器接收本相

的电压信号(避雷器在线监测主 <&@下发查询命令

给各串口上的各个传感器!各传感器上传监测数据

给主<&@!主<&@完成数据接收#显示功能等"

"E#



8$8"零磁通传感器

避雷器在正常电压下的泄漏全电流很小!与电

压等级#避雷器型号有关!且现场电磁干扰严重!传

统的无源传感器无法保证相位变换误差的精确度

和稳定性!难以满足要求" 采用有源零磁通技术是

检测小电流的较好方式!如文献+C,#文献+#",及文

献+!#,等均采用了零磁通技术" 采用穿心结构的

零磁通电流传感器测量泄漏电流!其铁芯的初始磁

导率高#损耗小!工作在零磁通状态!工作温度范围

宽!抗电磁干扰能力好!误差小!能够准确检测毫安

级的工频泄漏电流" 一次导体穿过零磁通电流传

感器的中心!输出为电压信号!通过屏蔽线引出"

零磁通电流传感器的工作电源为直流W#! Y!由采

集单元中的内部电源模块提供"

8$>"动作电流传感器

避雷器在过电压发生动作时!自身流过较大电

流!一般为 C" Ĵ !" XJ的冲击电流" 动作电流传

感器采用常规穿心电磁式电流互感器测量避雷器

动作时的大电流!并用于在大电流 C" Ĵ !" XJ)69

!"

%

R*时进行动作次数计数" 一次导体穿过动作电

流传感器的中心!输出为电压信号!通过屏蔽双绞

线引出"

8$A"智能采集单元

采集单元主要完成如下功能.)#* 进行泄漏全

电流#动作电流的采集和动作次数#阻性电流的计

算!同时支持采用三次谐波法和基波法计算阻性电

流()!* 通过箱体上的数码管显示避雷器动作次数#

阻性电流#泄漏全电流信息()5* 通过 c:86C 通信

口与在线监测 <&@进行信息传送和交互!接收 <&@

的同步脉冲#母线电压信号!并上传动作次数#阻性

电流#全电流和自检等信息给<&@()8* 通过内部电

源模块接收外部电源模块的直流W!8 Y电源!经电

压转换后给零磁通电流传感器#采集单元进行供电"

避雷器在线监测系统以阻性电流的实时监测

为基础!一般而言!使氧化锌避雷器绝缘性能下降

的因素主要有 ! 个.氧化锌阀片老化和受潮" 氧化

锌阀片老化使其非线性特性变差!主要表现为在系

统正常运行电压下阻性电流高次谐波分量尤其是

三次谐波显著增大!而阻性电流的基波分量相对增

加较小(受潮的主要表现为在正常运行电压下阻性

电流基波分量显著增大!而阻性电流的高次谐波分

量增加相对较小" 目前从全电流中分离出阻性电

流的方法比较多!常用的有三次谐波法#零序电流

法#电容电流补偿法等
+!!-!8,

!相对来说!采用基波分

析法可排除=AJ两端电压所含谐波对测量阻性电

流基波分量的影响!应用最为广泛" 文中研制的避

雷器在线监测传感器同时支持三次谐波法和基波

法来计算阻性电流!其中基波法需要接入母线电压

信号!三次谐波法不需要接入母线电压信号"

本系统可通过测量氧化锌避雷器总电流中三

次谐波电流的变化!也就是测量阻性泄漏电流三次

谐波的变化!根据阻性三次谐波电流与阻性全电流

之间的关系得到阻性泄漏电流的变化!达到监测氧

化锌避雷器阻性泄漏电流变化的目的" 当氧化锌

避雷器发生老化时!阻性泄漏电流非线性特性加

强!谐波成分增加" 故根据检测出谐波电流的变

化!可以判断氧化锌避雷器的运行状况" 三次谐波

法优点是不需要接入母线电压信号!但会受到电网

谐波等的影响!尤其在电网电压存在三次谐波时计

算结果存在一定误差"

基波分析法的测量原理如图 5所示" 在正弦波

电压的作用下!=AJ的阻值电流中只有基波电流做

功产生功耗!另外!无论谐波电压如何!阻性基波电

流都是一个定值!因此全电流经数字谐波分析!提

取基波进行阻性电流分解!即可得到阻性电流的基

波!根据阻性电流基波所占比例的变化来判断 =AJ

的工作状况"

图>"基波法测量原理

%&'$>"(+D042&5'40+3D0&B 6DI+B422+51@+1C)*

8$E"传感器安装设计

在传感器的外形结构设计上!一种做法是沿用

常规避雷器传感器的构架和设计思想!采用指针表

来显示泄漏电流!采用机械表来显示动作次数!在

常规避雷器传感器增加 c:86C 信号输出接口" 文

中研制的避雷器在线监测传感器采用挂箱式结构!

内置零磁通传感器!采用数码管同时显示泄漏电流

和动作次数"

传感器箱分为普通安装和电杆固定安装 !种方

式" 普通安装方式如图 8)O*所示!通过箱体底部的

安装孔位!使用固定螺钉紧固安装" 电杆固定安装

如图 8)S*所示!先通过安装附件将三角底架固定!

再通过传感器箱底部的固定孔将传感器箱体固定

于三角底架上"

电源输入和信号传输用端子采用具有屏蔽和

#E#李海涛 等.一种高可靠性智能型避雷器在线监测系统的设计



图A"传感器箱安装方式

%&'$A"X501D,,D1&)5@)*+)-0+50)23)O

密封功能的端子!泄漏电流通流用端子采用具有绝

缘和密封性能的端子!箱体通过防尘#防水#振动#

冲击#碰撞等各种试验要求!箱体防护等级不低

于<-EC"

>"智能型避雷器在线监测XG.

文中研制的避雷器在线监测主 <&@采用 5! 位

高性能微处理器作为故障检测和功能管理的核心!

采用高速数字信号处理器用于数据计算" 采用高

性能的内部通信总线!确保了板卡插件间数据通信

的可靠性!支持分布计算#系统均衡负载!使系统性

能易于扩展"

避雷器<&@支持采集外部电压互感器信号#刀

闸位置!串口板将电压信号#刀闸位置信号#同步信

号下发给避雷器传感器!同时接收各传感器上传的

数据" 采集电压信号#刀闸位置信号分 !种情况!一

种可接收合并单元传输过来的数字信号!另一种可

接收通过电缆接入的硬接点模拟量信号"

如图 C 所示!;->模块由高性能定点 @:-#现

场可编程门阵列)I-UJ*及其他外设组成" 实现装

置管理#通信等功能通过光以太网进行!支持

UAA:&通信和==:通信!支持双网模式!并负责人

机界面交互和报告事件记录" 通信#UAA:&和 :=Y

接口模块具备两路Q;光口支持 :=Y和UAA:&!一

路 :2光口用于母线合并单元电压的采集!一路 :2

光口支持光纤H码对时!同时支持 C 路 c:86C 通信

接口!负责将采集的母线电压信号#刀闸位置信号

)电压切换用*及同步信号下发给各避雷器传感器!

以便避雷器传感器进行阻性电流的计算!同时通过

c:86C通信方式接收避雷器传感器采集避雷器的泄

漏全电流#阻性电流和动作次数" 电压采集模块包

含 #!个测量用-2!考虑到最多双母双分段的应用!

满足现场需求" 开入信号采集模块每块插件可提

供 !"路光电隔离的开关量输入通道和 # 路电源监

视输入" 电源模块具有 66 Y@;̂ !E8 Y@;宽输入

范围!具有预留的包含报警#闭锁节点及其他开出

节点" 电源主拓扑为反激!原边采用准谐振#副边

同步整流!以提高电源效率" 显示面板由液晶显示

模块#键盘#指示灯以及通信处理器组成!通信处理

器完成液晶显示模块的显示控制!键盘控制以及与

;->的数据通信等!面板提供 c_8C 以太网口可用

于装置配置及调试!液晶显示模块为高性能超大液

晶面板"

图E"避雷器在线监测主XG.

%&'$E"XG.-)2(WP)5?,&5+@)5&1)2&5'0;01+@

A"结语

文中重新设计和研制了新一代全面支持智能

化变电站的智能型避雷器在线监测系统!从系统整

体架构#传感器设计#安装方式#监测主 <&@设计等

方面开展工作" 整体架构采用成熟的高可靠性软

硬件平台!高性能 @:-#内部高速总线!采用模块化

设计!提高装置自身运行稳定性" 采用零磁通传感

器保证测量精度!传感器箱体采用灵活的挂箱式方

案!箱体的高防护设计保证系统可长期户外稳定运

行" 主<&@同时支持三次谐波法和基波法计算阻

性电流!并采用整体面板#全封闭机箱!强弱电严格

分开!抗干扰能力大大提高!同时通过严酷的高低

温试验"

经改进设计后的智能型避雷器在线监测系统

将全面支持和满足智能变电站 UAA:&# :=Y及

==:应用需求!同时兼容常规电缆方式接入!适应

性更强"
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