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摘5要"为了保证电力电子变压器端口故障切除快速响应!在直流端口侧会配有直流固态开关% 而当电力电子变

压器直流端口电压已经建立!在固态开关闭合瞬间!电力电子变压器直流端口的电容会对固态开关内电容进行充

电!在考虑线路阻抗特性情况下!直流端口传统位置的电流传感器会由于线路阻抗和固态开关中电容产生振荡!严

重会引发过流保护整机闭锁% 文中对电力电子变压器直流端口进行建模分析!简化成HhF电路串联响应特性!对

电力电子变压器直流侧的电流振荡波形展开分析!并提出了电流互感器测点优化选取原则!仿真和试验验证了所

提理论的正确性%
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!"引言

在绿色节能高效的能源转型驱动下!交直流能

源智能配置技术充分发挥电网的优化配置优势!高

效利用清洁能源以满足人民日益增长的多样化能

源消费需求!是未来智能配电网发展的重要趋势之

一# 以电力电子变压器 $ J,-&)&%&'(),.*'()K.LT

M,)=&)!+$0%为核心的新型交直流配电网!就是为适

应这种趋势而创新研发的
,7-@.

#

为保证电力电子变压器直流端口输出电压稳

定!通常直流端口都会存在一个大的稳压电容!而

为保证故障切除快速响应!直流端口会配有直流固

态开关# 固态开关是实现直流电网故障元件快速

隔离"构建直流电网的关键设备
,#.

!通过固态开关

可以保证当外部线路发生故障时设备内部不会出

现大的短路电流# 在固态开关闭合瞬间!电力电子

变压器直流端口的电容会对固态开关内电容进行

充电!在考虑线路阻抗特性情况下!直流端口会产

生振荡#

关于电力电子变压器研究主要集中在拓扑和

控制领域!文献,8.阐述了电力电子变压器在交直

流混合微网功率控制中的应用+文献,4.研究了电

力电子变压器直流电压平衡控制策略+文献,7".则

对交直流功率变化时直流端口的二次纹波抑制策

略开展了研究!但并未涉及直流端口加装固态开关

后传感器位置选择问题# 为了保证电力电子变压

器端口故障切除快速响应!在直流端口侧一般会配

有直流固态开关# 而当电力电子变压器直流端口

电压已经建立时!在固态开关闭合瞬间!电力电子

变压器直流端口的电容会对固态开关内电容进行

充电!在考虑线路阻抗特性情况下!直流端口传统

位置的电流传感器会由于线路阻抗和固态开关中

电容产生振荡# 由于多电力电子设备直流端口电

容并联!直流母线发生串联谐振!电流振荡可能导

致传感器测得电流峰值过大!线路电流误保护导致

整机闭锁"接触器分闸
,77-7@.

#

文中通过对电力电子变压器直流端口的电流

振荡分析!对电力电子变压器和固态开关之间的放

电回路建立HhF串联谐振理论分析!给出直流侧传

感器安装位置优化选取方案!并通过 <K(%K>C

;*=P%*.A仿真验证了文中理论的正确性# 某交直流

工程现场电力电子变压器实验时在直流端口也检

测到了此类谐振现象!再次验证了该理论的正确性#

#"电力电子变压器直流端口结构

+$0可以将交直流电压自由灵活转换!将市电

中低压 7" AB交流配网转变成低压?#D" B直流!利

用每个模块中的高频变压器进行隔离!而不需要传

统变换器中的工频变压器# 文中研究的 +$0拓扑

结构交流侧连接 7" AB交流!直流侧连接?#D" B直

流!如图 7所示#

图 7中!V桥为单相全桥!器件采用硅基绝缘栅

双极型晶体管 $*.LP%K(&N /K(&>*J,%K)()K.L*L(,)!

9GI0%!双向有源桥$N,P>%&K'(*W&>)*N/&!RUI%由 !

个V桥和一个高频变压器串联组成# 可以看出本

拓扑实际上是一个串入并出$*.JP(L&)*&L,P(JP(JKT

!!



图#"$J)拓扑结构

+,-*#"$J)012131-4

)K%%&%!9;Q+%结构!作用为交流侧V桥串联均分高压

侧电压!每个 V桥承受电压应力降低!直流侧电压

等级低并联输出!保证输出电压一定的情况下增大

功率!降低RUI电流应力#

+$0直流侧出口一般通过一个大电容进行稳

压!如图 !所示!/

7

为电力电子变压器 #D" B直流端

口稳压电容# 由于+$0采用模块化设计!在本拓扑

中/

7

由 3@个功率子模块中 3 =:的金属电容组成!

整机低压直流端口等效容值为 3@ 个模块电容并联

值 7"8 =:#

图6"电力电子变压器直流端口示意

+,-*6"(?./:70,? ;,7-<7:15KI21<051<

21F/</3/?0<1=,? 0<7=>51<:/<

为了隔断外部故障对设备的影响!在电力电子

变压器的直流出口处一般会安装直流端口的机械

开关# 但由于机械开关动作速度慢!动作时间在 7_

7" =L左右!不能满足电力电子器件保护的能力#

为了保证+$0直流端口故障隔离能力!首选的解决

方案是在 +$0直流端口安装固态开关# 本拓扑中

固态开关拓扑如图 3 所示!电容/

!

容值为 6 =:!B0

为电力电子开关!采用硅基 9GI0器件!B为母线上

反并联的续流二极管#

正常工作时!B0一直处于导通状态!+$0输出

电流时通过9GI0!反向流入电流时通过反并联二极

管+端口外部发生短路故障情况下 B0关断!可保证

外部直流短路时 +$0不对外输出大电流而导致内

图@"固态开关拓扑

+,-*@"(13,;>070/>F,0?.012131-4

部电力电子开关损坏# 固态开关的关断时间仅由

器件特性决定!故障隔离时间一般控制在 D"

#

L内#

在不考虑+$0直流端口安装固态开关的情况

下!直流端口电流传感器会直接安装在 +$0出口

处!如图 !所示# 但是当加装固态开关后!电力电子

设备直流接口通常都是一个稳压电容!如图 6所示#

当 ! 个电力电子设备在直流侧直接连接时!! 个电

容由于初始电压不相等会存在放电回路!因此直流

端口电流传感器的位置选取成为一个新的必要课

题!需要了解放电回路的串联振荡特性!再对其传

感器位置进行优化选取#

图A"直流端口放电回路示意

+,-*A"(?./:70,? ;,7-<7:15KI21<0;,>?.7<-/?,<?9,0

6"直流端口串联振荡分析

图 6中电力电子变压器 #D" B直流端口直接和

固态开关连接!当+$0完成启动充电后接入固态开

关!/

7

对/

!

形成放电回路 7!/

!

对 #D" B端口负荷形

成放电回路 !!当放电回路 7 和放电回路 ! 的时间

常数$

7

和$

!

不相等时!放电回路可能通过线路阻抗

3! 张宸宇 等*电力电子变压器直流端口传感器位置选取方法



和直流端口电容形成串联谐振!通过图 6 所示的电

流传感器位置在放电回路 7和放电回路 !中可以同

时测得电流振荡# 当振荡电流峰值过大时!可能会

导致+$0直流端口线路电流保护误动作跳闸"整机

闭锁#

为进一步研究直流端口电流串联振荡特性!将

图 6进行电气简化得到图 D# 通过图 D 可以看出!

放电回路 7 就是一个HhF串联振荡电路!通过线路

阻抗和固态开关中的电容构成#

图D"直流侧简化电路

+,-*D"KI>,;/>,:23,5,/;?,<?9,0

当 #D" B固态开关电容 /

!

并入电力电子变压

器 #D" B直流端口时!由于 +$0的电容较大可以等

效成一个直流源!对放电回路 7 进行HhF电路串联

响应分析!如图 @所示#

图E"放电回路#串联响应

+,-*E"K,>?.7<-/?,<?9,0#(/<,/> </>21=>/

根据图 @可以给出 B̀h电路方程*
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可以看出式$3%是一个常系数非齐次线性二阶

微分方程!其零输入响应方程为式$6%*
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由于+$0出口直接连接固态开关!以一台某工

程 3 E<真双极+$0为例!其?#D" B直流出口采用

@根 4D ==

!

铜芯电缆并联!每根铜芯的电阻率为

"O74D =

$

C=# 由于?#D" B的输电距离在 7 """ =

之内!以直流出口电缆最远 7 """ =为例!电阻值仅

"O"3! D

$

!故直流端口普遍由于线路距离短电阻

小!通过式$7"%可以判断出放电回路 7 呈现欠阻尼

振荡特性*

<I!

!

/槡
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可以得到式$6%的解为*
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/
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Y
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/
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#D"!通过式

$76%和式$7D%可以得到*

;

7

2

#D" $7@%

;

!

27

;

7

$

7

$

!
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将式 $7@%和式$7#%带入式$77%和式$!%求解

%

/

$4%和0$4%!得到直流端口串联振荡分析结果#

@"直流端口传感器位置选取

为了优化+$0直流端口电流传感器位置选取!

结合图 6!加入固态开关后直流端口存在电流传感

器位置测点 7 和直流传感器位置测点 !!如图 # 所

示# 位置 7位于+$0与固态开关之间!位置 ! 位于

固态开关连接直流母线处#

通过直流端口串联振荡分析结果可以得到图 #

中电流传感器位置测点 7 和测点 ! 的电流分别为

0$4%和 %

/

$4%C<

%,KN

!即*

6!



图G"直流侧电流测点位置

+,-*G"KI>,;/?9<</=0:/7>9<,=-21,=031?70,1=

0

7

$4%

Y

0$4% $78%

0

!

$4%

Y

%

/

$4%C<

%,KN

$74%

直流配电网中如果发生短路会有出口电容放

电快电流大的特点!一般不设置后备保护!直流线

路保护电流整定值选取一般为额定电流的 7O! 倍#

当+$0直流端口发生振荡时!振荡电流最大值如果

超过保护电流整定值!即有可能发生保护误动作#

因此!对比图 #中 !个测点!为了避免串联谐振

电流导致线路电流保护误动作!也就是对比测点 7

式$78%和测点 !式$74%中振荡电流最大值!将 +$0

直流端口传感器位置安装于振荡最大电流较小的

位置处# 即当 <K]0$4%o<K]$%

/

$4%C<

%,KN

%时!电流

传感器应该安装在测点 !!反之则选择测点 7#

A"仿真及实验

A*#"仿真

为了验证文中理论的正确性和可行性!首先搭

建了基于 <K(%K>C;*=P%*.A!"76> 的仿真!仿真电路

如图 6所示!参数如表 7所示#

表#"仿真参数表

)783/#"(,:9370,1=27<7:/0/<

参数 数值 参数 数值

/

7

C=:

7"8

<

%,KN

C

$

7"

/

7

C=:

6

%

/7

$"

[

%CB

#D"

!C

#

V 7"!!"

%

/!

$"

[

%CB

#6D

<C

$

"O""D 0$"

[

%CU "

55仿真线路负载为 7"

$

!端口电压为 #D" B!可求

得线路额定电流为 #D U!保护电流设置为额定电流

的 7O!倍!取 4" U!超过保护值整定值线路开关立即

动作# 其零输入响应特性下位置 7和位置 !的仿真

波形分别如图 8和图 4所示#

通过图 8 和图 4 的对比可以看出!由于线路阻

抗小!电路呈典型欠阻尼特性!电流传感器测试位

置 7波形产生振荡!最大振荡电流超过 7D" U!远大

于$!倍以上%正常负荷电流!也超过了线路保护整

定值 4" U!势必引起线路电流保护误动作# 而位置

! 虽然电流也在欠阻尼振荡!但是明显幅值最大只

图H"电流传感器测试位置#仿真波形

+,-*H"I9<</=0>/=>1<0/>021>,0,1=#

>,:9370,1=F7C/51<:

图Q"电流传感器测试位置6仿真波形

+,-*Q"I9<</=0>/=>1<0/>021>,0,1=6

>,:9370,1=F7C/51<:

有 #D U!小于线路额定电流!并不会影响保护误动

作!所以此时电流传感器建议安装在位置 !#

A*6"实验

为了进一步验证文中理论!在江苏南部某交直

流配网工程现场利用一台交流 7" ABC直流?#D" B

的电力电子变压器$7号+$0%开展实验验证# 现场

拓扑结构如图 7"所示!其 #D" B侧直流端口出口配

置了一台固态开关!线路保护设置在 D" U!检测到

连续 3个电流量离散点过流即立即保护# 由于实际

情况线路阻抗无法测量!工程中正"负"f极线出口

处电缆均采用 @根 4D ==

!

铜芯电缆并联!每根电阻

直阻按 "O74D =

$

C=估算!其他参数同仿真参数

一致#

实验时 7号+$0处于电压源运行模式!供园区

直流 #D" B母线供电!其他电力电子源均未投运处

于热备用状态# 首先保证直流 #D" B母线所有负荷

开关断开!将 7 号 +$0电压源模式启动!然后合上

直流线路开关!最后合上固态开关!纪录测点处电

流"电压波形#

当固态开关串入+$0直流侧时!测点 7 电流发

生振荡!电流峰值超过 7"" U导致线路保护跳闸现

象!利用 7 号 +$0上位机测得电流如图 77 所示#

而串联谐振电路并未引起电压振荡!+$0直流侧电

D! 张宸宇 等*电力电子变压器直流端口传感器位置选取方法



图#!"实验所在示范工程拓扑结构

+,-*#!")12131-,?73>0<9?09</15;/:1=>0<70,1=

2<1U/?0150./3781<701<4

压稳定在 #D" B未振荡!如图 7!所示# 当传感器位

置改装至测点 ! 位置时!+$0直流端口固态开关闭

合瞬间无保护信号生产!能够正常启动并投入直流

线路运行#

图##"电流传感器测试位置#实验波形

+,-*##"I9<</=0>/=>1<0/>021>,0,1=#

/V2/<,:/=073F7C/51<:>

图#6"电力电子变压器直流侧电压实验波形

+,-*#6"KI>,;/C1307-/1521F/</3/?0<1=,?

0<7=>51<:/</V2/<,:/=073F7C/51<:>

D"结语

为了保证电力电子变压器端口故障切除快速

响应!在直流端口侧一般会配有直流固态开关# 在

考虑线路阻抗和固态开关电容可能产生串联谐振

情况下!通过对直流侧放电回路HhF串联谐振理论

分析!优化直流侧传感器安装选取位置!避免了当

电流传感器安装位置在直流端口谐振回路上时!检

测到的谐振电流会引起线路电流保护误动作!引起

整机闭锁跳闸# 直流配电工程中为避免谐振引起

保护误动作!建议合理优化线路参数!并选择传感

器合适位置# 最后通过基于 <K(%K>C;*=P%*.A 仿真

和现场实验验证了文中理论的正确性#
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