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摘4要"未能记录到设备失效准确时间的失效数据称为删失数据# 针对大数据背景下继保设备失效数据存在删失

的特点!提出了大数据背景下考虑删失数据的继保设备运行状态评估方法# 首先!通过对继保设备失效数据进行

特点分析!对失效数据进行预处理!利用期望B最大化$$A%算法并结合指数分布和威布尔分布模型!估计继保设备

失效模型的参数# 其次!将参数估计值代入失效模型中!得到设备的可靠度"故障概率密度"失效率"平均无故障时

间等可靠性指标# 然后!通过仿真验证对比分析偶然失效期和老化失效期内不同估计方法得到的模型参数精度!

验证了文中方法处理删失数据的有效性# 最后!以某型号继保设备为例分析可靠性指标!验证了利用文中方法规

划设备检修周期的可行性#
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!"引言

继电保护是电力系统的第一道防线!有效利用

继电保护运行数据对继保设备状态进行评估!是保

持电网安全稳定运行的有效途径
+#.!,

%

针对继保设备的状态评估!国内外做了大量研

究% 从继保设备的原理"硬件"配置等方面进行分

析"建模"仿真试验!然后对其可靠性进行分析!为

设备运行状态评估提供理论依据!也为运维人员提

供了提高继保设备可靠性的方法和策略参考
+;.3,

%

例如文献+<,详细介绍了继保设备可靠性研究现状

和发展趋势!并指出设备可靠运行是保证电网稳定

的重要因素% 文献+5,指出设备本身"信息系统和

人为因素是保护系统风险的主要来源!并进一步分

析了继保设备故障风险对一次系统的影响% 文献

+K,提出了一种基于变权重模糊综合评价的继保设

备状态评价方法!其指标更加完善!但需要足够多

的失效样本!而继保设备本身可靠性较高!失效样

本数量较少!因此难以满足精度要求% 对此!文献

+:,在三参数威布尔分布模型的基础上结合灰色模

型!在小样本条件下对继保设备进行寿命评估!取

得了精度较高的计算结果% 文献+6,从扩充样本的

角度出发!使用蒙特卡洛法进行抽样!提高了小样

本情况下评估结果的稳定性% 文献+#",考虑了继

保设备缺陷数据的随机截尾特征!基于两参数威布

尔分布!采用极大似然估计#S>T*SPS%*Q&%*1,,M &RB

(*S>(*,.!AC$$实现参数估计!但未考虑区间删失数

据的影响% 整体上!目前继保设备运行状态评估方

法很少计及删失数据的特点!且对包含删失数据的

保护运行&大数据'未充分挖掘!造成了信息损失"

可靠性评估结果偏颇和分析模型假设过多的问题%

围绕电力大数据的分析与利用!国内外学者已进行

了大量研究
+##.#!,

% 但在大数据背景下!对继保设备

的失效数据进行挖掘"分析!从而为判别继保设备

状态"评估其运行水平提供可行途径的相关研究!

还较少见到% 研究基于大数据的继保设备可靠性

分析与运行状态评估方法具有重要意义%

文中结合继保设备运行数据特点!首先基于期

望B最大化#&TO&'(>(*,.BS>T*S*\>(*,.!$A$算法对失

效模型的参数进行估计!并计算得到设备的可靠性

指标*其次!对比各失效期内不同估计方法得到的

模型参数精度!验证了方法处理删失数据的有效

性*最后!通过算例验证了利用文中方法规划设备

检修周期的可行性%

#"大数据背景下失效数据特点分析

长期实践经验表明!设备失效率与累计运行时

间之间的函数关系可用浴盆曲线表示% 设备的全

寿命周期由早期失效期"偶然失效期与老化失效期

组成
+#;,

% 对于继保设备!出厂前会经过充分的测试

以排除隐患!现场安装后!运维人员也会对设备进

行严密的调试% 因此!可认为继保设备投运后其运

行状态便处于偶然失效期% 继保设备的失效数据

<:#



一般是在其投入运行之后收集的现场数据%

受观测条件与监测手段的限制!现场收集到的

失效数据可能包含 3种类型%

##$ 精确数据% 继保设备的自检功能日益完

善!自检周期非常短!因此自检发现缺陷的时间即

可认为是缺陷发生的准确时间% 此外!在周期较短

的巡视过程中的缺陷发现时间也可认定是缺陷发

生时间% 这类失效数据称为精确数据!如图 # 中编

号为 #"!的失效数据!线段的左端点表示设备的投

运时间!右端点表示缺陷发生时间%

图#"原始失效数据

*+,)#"&-8E-+.;07?-1-

#!$ 区间删失数据% 部分隐蔽性较强的缺陷无

法自检查出!无法确定具体发生时间!如专业巡视

时发现的&复归按钮脱落'&备用线圈断线'等缺陷!

只可推断出发生在本次巡视前"最近一次巡视之

后% 文中称此类无法确定缺陷发生的确切时间!只

能推断时间区间的失效数据为区间删失数据% 如

图 #中编号为 ;"3 的失效数据!线段的左端点表示

设备的投运时间!尖括号之间的线段表示缺陷发生

时间所在的区间%

#;$ 右删失数据% 在实际工作情况下收集继保

设备的失效数据!往往伴随着各种偶然事件% 在观

察结束之前!有可能会出现样本设备中途退出运行

的情形% 设备在退出运行之前始终保持正常工作!

只能得到设备保持正常工作的时长!此类数据称为

右删失数据% 如图 # 中编号为 <"5 的失效数据!线

段的左端点表示设备的投运时间!右端点表示设备

退出运行的时间%

#3$ 随机截尾数据% 继保设备的可靠性水平较

高!因此直到观察结束!大部分设备仍能保持正常

工作% 此类直至观察结束仍未出现失效的样本数

据称为截尾数据
+#",

!如图 # 中编号为 K":"6 的失效

数据!线段的左端点表示设备的投运时间!右端点

表示观察结束的时间!即截尾时间9

()

%

因各继保设备的投运时间不同!所以当到达 9

()

时!各继保设备的运行时间也不尽相同% 如果把各

样本设备的投运时刻移动到同一计时起点!这些设

备的失效数据将表现出随机截尾的特点!见图 !%

图$"计时起点对齐后的失效数据

*+,)$"*-+.;07?-1--E170:1-01+5,1+37+: -.+,57?

针对继保设备失效数据的上述特点!常用的最

小二乘法等算法已无法满足设备失效模型参数估

计的需求% 文中结合 $A算法!利用带有删失特性

的失效数据!估计继保设备失效模型的参数%

$"继保设备失效分布模型

失效分布模型能反映设备所处运行阶段及设

备的运行状态% 采用指数分布模型和威布尔分布

模型!通过计算分布模型的参数!估计设备的可靠

度4"故障率%

"平均无故障时间 9

A0N8

等指标% 其

中!指数分布反映偶然失效期的失效特征!常用于

拟合具有恒定失效率的设备寿命分布!运行的继保

设备多处于该失效期% 威布尔分布则可通过不同

的形状和尺度参数反映早期失效期#失效率递减$"

偶然失效期和损耗失效期#失效率呈加速趋势!如

继保设备的老化期$特征!具备较强的灵活性%

$)#"指数分布

指数分布模型
+#3,

的可靠性指标如下%

可靠度函数-
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式中- 9为设备失效时间%
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$)$"威布尔分布

威布尔分布模型
+#<.#K,

可分成三参数和两参数

!种形式% 两参数模型的函数表达式如下%

可靠度函数-
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式中-
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J"为尺度参数* ,J"为形状参数%

故障概率密度函数-
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式中-

,

#1$ 为伽马函数%

<"继保设备运行状态评估

<)#"YM算法

$A算法的基本思想是-当失效数据样本中存

在删失数据时!若已知分布模型的参数!则可以结

合已知样本数据估计删失数据的数学期望% 反之!

若已知删失数据的值!则可利用AC$估计分布模型

的参数
+#:,

%

$A算法流程简述如下% ##$ 输入包括删失数

据的样本数据*#!$ 对分布模型的参数赋初值!并设

定可接受的最大参数估计误差*#;$ 执行 $步-将

上次迭代得到的参数估计结果代入分布模型!估计

删失数据的概率分布!并计算删失数据服从此概率

分布下对数似然函数的数学期望*#3$ 执行 A步-

对参数寻优!使上述期望达到最大!将寻优结果作

为本次参数估计的结果并计算估计误差*#<$ 若参

数估计误差小于可接受的最大误差!计算结束!否

则返回步骤#;$%

<)$"基于YM算法的指数分布#YMP7G4$模型参数

估计

指数分布的故障概率密度函数如式#!$所示!

其对数似然函数的数学期望为-
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式中- 0为样本总数* 9

:

为第:个样本的真实失效时

间* _为发生数据删失的样本集*
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%分别为不同

分布模型中本次和上次迭代得到的参数*对指数分

布!

%

%!

%分别为上次和本次估计的故障率参数*

&#1$ 为似然函数的数学期望**#1$为 9
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在服从上

次估计的故障率参数下对数似然函数的数学期望%

当&#

) )

%$ 取得极大值时!有-

#

&

#%

(

0

%

.

"

0

:

(

#

*#9

:

_!

%

%$

(

" ##"$
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式中- L为失效时间是精确信息的样本数* -为失效

时间是区间删失数据的样本数!删失区间为 +W

.
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:

为发生数据删失的样本集中的第:个元素%

失效时间是右删失数据或随机截尾数据的样本数

为 0

p
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采用数值方法求解上述方程即可得到指数分

布模型的参数估计值%

<)<"基于YM算法的威布尔分布#YMP8B.$模型参

数估计

威布尔分布的故障概率密度函数如式#5$所

示% 为简化计算!令+
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威布尔分布模型对数似然函数的数学期望为-
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0

+

(

"

L

:

(

#

9

,

:

/

"

L

/

-

:

(

L

/

#

+

.

#9

,

/

#H

+

$&

.

+

9

,

,

_

/

:

_

.

:

+#

.

&

.

+

9

,

,

_

/

:

_

.

:

/

"

0

:

(

L

/

-

/

#

#_

,

:

/

#H

+

$ ##6$

求解上述隐函数方程组!即可求得威布尔分布

参数,!

+的数值解%

传统AC$在处理删失数据时只计及了随机截

尾数据!不能处理区间删失数据!会影响继保设备

运行状态评估的准确性% 而基于$A算法的失效分

布模型!在考虑区间删失数据的基础上!可通过对

删失数据的还原处理!得到理想的参数估计值并据

此计算设备的可靠度"故障率"平均无故障时间等

指标!从而实现继保设备运行状态的评估%

="算例分析

为检验模型的正确性!利用计算机生成带有删

失特性的失效数据进行分析% 首先!使用蒙特卡罗

法生成服从指数分布和威布尔分布的精确失效数

据
+#6.!#,

!并以此为基础生成带有删失特性的样本

集% 为模拟区间删失数据!随机选取部分样本进行

删失处理% 在失效数据的左右两侧分别扩充出删

失区间!两侧的删失区间长度服从参数为 3

!

!

0

!

的

正态分布!且相互独立%

为模拟右删失数据!在非区间删失样本中随机

选取部分样本数据!令其删失时间9

'

服从 #9

"

!9

()

$上

的均匀分布!若删失发生在失效之后!则重新分配

小于失效时间的9

'

% 其中! 9

"

为投运时间%

为模拟失效数据的随机截尾特征!令计时起点

为9

"

(

"!各样本设备的投运时间服从参数为 3

#

!

0

#

的正态分布% 若设备的投运时间在计时起点之前!

则重新分配大于 9

"

的投运时间% 失效时间大于 9

()

的样本数据即为截尾数据%

=)#"偶然失效区

继保设备工作于偶然失效期时!其失效率基本

保持不变% 使用计算机生成服从指数分布的失效

数据!样本容量为 #""% 生成失效数据时所用参数

如表 #所示%

表#"参数表#偶然失效期$

A-B.7#"[-0-37170: 1-B.7#0-5?/3E-+.;07$

参数 数值

#I

%

5" """

3

#

!

0

#

<""!<""

3

!

!

0

!

# """!# """

9

()

;" """

44分别使用 $AB&TO 模型"$AB-Y%模型和传统基

于AC$的指数分布模型#AC$B&TO$进行参数估计%

由于AC$B&TO方法不能处理区间删失数据!所以在

使用此类数据时!选取缺陷发现时间!即删失区间

的右端点作为设备的失效时间% 参数估计结果如

表 !所示!表中 ?

#

为使用计算机生成数据时!精确

数据在所有非截尾数据中所占比例* ?

!

为区间删失

数据所占比例* ?

;

为右删失数据所占比例* 9

'>%

为计

算耗时%

表$"偶然失效区参数拟合结果

A-B.7$"[-0-371701+11+5,07:;.1: /E0-5?/3E-+.;07:

失效模型

不同 #?

#

!?

!

!?

;

$ 下的拟合结果

##!"!"$

#"H:!"H#!

"H#$

#"HK!"H!!

"H#$

#"H5!"H;!

"H#$

$AB

&TO

%

I#"

p

<

#H556 < #H5<6 # #H535 < #H<K3 ;

9

'>%

IR

"H""! !# "H"#; K" "H"#; "" "H"!6 ""

9

A0N8

I1

<6 :6K 5" !K; 5" K;3 5; <!#

$AB

-Y%

, #H""" K #H"#5 K #H"6" " #H#!5 5

##I

(

$I#"

p

<

#H5K" < #HK#5 # #HKK: 5 #HK3" !

9

'>%

IR

"H#<5 " "H;#! < "H<63 " "H#<5 "

9

A0N8

I1

<6 :35 <K ;!5 <3 3#< << "!K

AC$B

&TO

%

I#"

p

<

#H556 < #H5;; : #H5#" : #H33; 6

9

'>%

I#"

p

;

R

"H5<! "H:5: "HK<; "H5;<

9

A0N8

I1

<6 :6K 5# !"5 5! ":" 5< "5#

44由表 !可得-

##$ 删失数据所占比例较小时!与 $AB&TO 模

型相比!AC$B&TO模型的参数估计耗时最少!且 ! 种

模型得到的 %的估计值与真值之间的差距较小%

因此!对于失效数据为精确数据的继保设备!宜采

用AC$B&TO模型进行参数估计%

#!$ 随着删失数据增多!; 种模型得到的参数

估计值与真值之间的差距不断增大!此时 $AB&TO

模型准确性最好% 因此!对于失效数据中含删失数

据的继保设备!宜采用$AB&TO模型进行参数估计%

#;$ 对处于偶然失效期的设备!$AB-Y%模型的

参数估计结果精度较差% 因此!对于具有恒定失效

率或定期维护的继保设备!宜采用 $AB&TO 模型进

行参数估计%

=)$"损耗失效区

使用计算机生成服从威布尔分布的失效数据!

样本容量为 #""% 生成数据时所用参数!如表 ;

所示%

44指数分布模型不适用于失效率随时间不断变

化的情形!所以本节只讨论威布尔分布模型的参数

估计精度% 分别使用 $AB-Y%模型和传统的基于

AC$的威布尔分布模型#AC$B-Y%$进行参数估计!

估计结果如表 3所示%

::#



表<"参数表#损耗失效区$

A-B.7<"[-0-37170: 1-B.7#87-0/;1E-+.;07$

参数 数值

,!

(

#H<!5" """

3

#

!

0

#

<""!<""

3

!

!

0

!

# """!# """

9

()

;" """

表="损耗失效区参数拟合结果

A-B.7="[-0-37170E+11+5,07:;.1: /E87-0/;1E-+.;07:

失效模型

不同 #?

#

!?

!

!?

;

$ 下的拟合结果

##!"!"$

#"H:!"H#!

"H#$

#"HK!"H!!

"H#$

#"H5!"H;!

"H#$

$AB

-Y%

, #H36" < #H<6; 5 #H5#< " #H56# 6

#H

(

<6 K;! <6 5KK <K 55" << :!!

9

A0N8

I1

<; 65< <; <!< <# 5<; 36 :!3

AC$B

-Y%

, #H36" < #H5K< ! #HKK# 5 #H6K! 5

#H

(

<6 K;! <K 5<: <3 ;66 <# ##3

9

A0N8

I1

<; 65< <# 366 3: #35 3< ;##

44由表 3可知!当样本数据全为精确数据时!! 种

方法计算得到的参数 ,!

(以及 9

A0N8

的值均相同%

随着删失数据所占比例不断上升!! 种方法的估计

误差均有所增加!但 $AB-Y%模型的估计结果更接

近准确值!准确度更高%

@"实例分析

@)#"数据预处理

选取某市同一型号的继保设备 <"台!记设备投

运时间为 9

"

!停止观察的时间为截尾时间 9

()

+!!.!;,

%

对于直到观察结束仍未发生缺陷的设备!其累计运

行时长9

>''

为-

9

>''

(

9

()

.

9

"

#!"$

对于没有发生故障!但在观察期间退出运行的

设备!记其停运时间为9

'

!其累计运行时长为-

9

>''

(

9

'

.

9

"

#!#$

对于发生缺陷的设备!若缺陷发现方式为自

检!则发现缺陷的时间即为缺陷发生时间 9

Z

!设备

的失效时间记为-

9

(

9

Z

.

9

"

#!!$

若发现缺陷的方式为巡视过程!则设备的失效

时间区间 #9

.

!9

/

$ 的计算方法为-

9

.

(

S>TS

.

9

"

9

/

(

9

Z

.

9

"

{ #!;$

式中-S为设备历次巡视时间!取其中距缺陷发现时

间最近的一次巡视时间作为设备失效区间的左端

点!缺陷发现时间为失效区间的右端点%

整理后的部分失效数据如表 <所示!观察期间!

<"台设备中共有 6 台发生失效!5 台设备的失效时

间为精确数据!; 台设备的失效时间为区间删失数

据!无设备在正常运行情况下中途退出运行%

表@"继保设备失效数据

A-B.7@"*-+.;07?-1-/E07.-K 40/1761+/57Q;+43751

数据编号 数据值 数据类型

# K !:; 精确数据

! K 3K6 精确数据

; #" <;; 精确数据

3 ## #!6 精确数据

< #3 6<K 精确数据

5 !# <#6 精确数据

K ##! #<5!#< 6!:$ 区间删失

: ##< "#<!#6 <6K$ 区间删失

6 ##5 K#K!!# :;#$ 区间删失

3 3 3

36 !3 ;!6 随机截尾

<" !3 6KK 随机截尾

@)$"计算分析

将经预处理的失效数据代入 $AB-Y%模型中!

得到的参数估计值为-

,

(

#OK#K !

(

(

5" 53#

{ #!3$

将参数值代入失效模型中!可得出此型号继保

设备的可靠性指标如下%

可靠度-

4#9$

(

&

.

#9H5" 53#$

#OK#K !

#!<$

故障概率密度-

>#9$

(

#O"<" 5

7

#"

.

:

9

"OK#K !

&

.

#9H5" 53#$

#OK#K !

#!5$

失效率-

%

#9$

(

#O"<" 5

7

#"

.

:

9

"OK#K !

#!K$

平均无故障时间-

9

A0N8

(

<3 "K# #!:$

可靠度"故障概率密度"失效率随时间变化的

曲线如图 ;.图 <所示%

图<"可靠度曲线

*+,)<"&7.+-B+.+1K E;561+/56;0D7

6:# 张雷 等-大数据背景下考虑删失特点的继保设备运行状态评估



图="故障概率密度曲线

*+,)="*-;.140/B-B+.+1K ?75:+1K 6;0D7

图@"失效率曲线

*+,)@"*-+.;070-176;0D7

如图 ; 所示!当 4#9$

(

"O6: 时!得到继保设备

运行时间为 5 !<" 1!实际运行情况中设备首次失效

时间为 K !:; 1!即通过$A算法得到的参数估计值

可以很好的拟合设备可靠度曲线% 形状参数,J#!

由图 3"图 <可知!故障概率密度及失效率随运行时

间的增加逐渐增大!反映了继保设备处于损耗期的

特征% 平均无故障时间9

A0N8

可用于检修周期制定!

通常情况下状态检修周期 S

S

(

"O#9

A0N8

!即建议状

态检修周期为 < 3"K 1%

综上可知!当存在删失数据时!采用 $AB-Y%得

到的参数估计值可更精确地拟合设备实际的失效

情况!再根据继保设备可靠度"失效率"故障概率密

度等指标随时间变化的曲线预判其寿命分布!达到

评价继保设备运行水平!预测设备运行年限的目的%

此外!上述分析的失效数据来自同类型设备!

因此得出的结论适用于该类型设备% 但所提模型

对不同型号设备具有普适性%

L"结语

首先分析了继保设备失效数据的特点!总结了

现场收集到的失效数据类型-精确数据"区间删失

数据"右删失数据和随机截尾数据% 然后在失效数

据样本包含删失数据的情况下!对比分析了偶然失

效期和老化失效期内不同估计方法得到的模型参

数精度% 证明在偶然失效期内!$AB&TO 模型得到的

参数估计精度更高*在老化失效期内!$AB-Y%模型

能以更高的精度拟合继保设备的失效特性曲线%

最后通过对某型号设备数据处理!结合失效分

布模型!分析了该继保设备可靠度"失效率"故障概

率密度等可靠性指标的时变特征% 利用设备可靠

度曲线!可提前判断设备可靠度!降低到阀值所需

的时间!并及时发出告警提醒工作人员加强巡视%

利用失效率曲线!可得设备的故障风险随时间变化

的规律!用于安排检修计划% 利用故障概率密度曲

线!可计算设备的平均无故障时间!为合理安排服

役年限提供参考% 下一步将针对不同类型删失数

据!对比研究不同算法的参数估计精度%
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