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电缆 ＧＩＳ 终端环氧套管开裂原因分析及对策研究
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摘　 要：针对某变电站主变进线电缆 ＧＩＳ 终端环氧套管开裂故障，综合分析了裂纹宏观形貌、环氧树脂浇注体材料

性能和环氧套管力学仿真，认为产生环氧套管开裂的根本原因是连接导体和电缆终端安装偏差间隙过大，环氧套

管法兰的凹槽处在运行中长期处于接近其材料强度极限的应力状态下，安全裕度不足。 据此，提出了更换整改的

建议，确定安装偏差间隙应不大于 ０ ５ ｍｍ。
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　 　 随着电气设备技术的进步以及制造工艺的提高，
气体绝缘开关设备（ＧＩＳ）在智能变电站建设中得到

越来越广泛的应用［１］。 它将断路器、互感器、接地开

关、套管、隔离开关、避雷器以及母线等完全封装在一

个接地的金属外壳内（变压器除外），并且将 ＳＦ６ 气

体充入其中，作为电气设备绝缘和灭弧介质［２－４］， 将

输电电缆终端安装在 ＧＩＳ 内，就是 ＧＩＳ 电缆终端［５］。
套管是 ＧＩＳ 设备不可缺少的部件，承担着高压

绝缘电负荷及机械负荷（内压、弯矩、扭矩、拉伸或

压缩等）的双重作用［６，７］。 套管内充有 ＳＦ６ 绝缘气

体，套管贯穿裂纹的产生，会造成 ＳＦ６ 气体的泄露，
影响绝缘效果，如未能及时发现，将击穿设备甚至

发生爆炸，对 ＧＩＳ 的安全运行构成巨大威胁［８］。
本文针对某变电站 ２ 号主变进线电缆 ＧＩＳ 终端

环氧套管开裂故障进行了详细分析，认为材料本身

对开裂没有影响，连接导体和电缆终端安装偏差间

隙过大是开裂的根本原因，并据此，提出了安装偏

差控制对策。

１　 故障概述

２０１６ 年 ９ 月 １８ 日，某电力公司运维人员发现

１１０ ｋＶ 某变电站 ２ 号主变进线电缆 ＧＩＳ 终端漏气。
９ 月 １９ 日上午 ９ 点至 １２ 点，运维单位和厂家共同

制定了 ２ 号主变进线电缆 ＧＩＳ 终端拆解方案并进行

了现场拆解，拆解过程中发现电缆终端 Ｂ 相环氧套

管浇筑法兰处存在裂纹，如图 １ 所示。
据悉，２０１６ 年 ３ 月在该相环氧套管同一位置亦

出现过开裂的情况。 半年内，同一位置的 ２ 个不同

批次的环氧套管均出现了开裂，由此，可以初步猜

测此处环氧套管的受力状态可能出现问题。

２　 裂纹宏观检查

环氧套管开裂处直径 ２１０ ｍｍ，裂纹长 ３８０ ｍｍ，
开裂长度约占套管周长 ５８％。 在裂纹起源处，裂纹

深 ２０ ｍｍ，为贯穿性裂纹（如图 ２ 所示），环氧套管

内部环氧树脂与铝合金的接触面也出现裂纹。

图 １　 环氧套管裂纹局部

图 ２　 裂纹起源处的贯穿性裂纹

３　 环氧树脂浇注体性能检测

为确定环氧套管材料本身有无问题，根据 ＧＢ ／
Ｔ ４４７２—２０１１、 ＧＢ ／ Ｔ ２５６７—２００８、 ＧＢ ／ Ｔ １６３４—
２００４、ＧＢ ／ Ｔ １９４６６—２００４ 等标准，对开裂的环氧套

管取样进行理化性能、热性能、机械性能的检测，检
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测项目包括密度、热变形温度、玻璃化转变温度、抗
弯强度、拉伸强度，检测结果见表 １。

表 １　 环氧树脂浇注体性能检测结果

检测项目 性能要求 检测结果

理化性能 密度 ／ ｇ·（ｃｍ３） －１ １．７５～１．８５ １．８１

热性能
热变形温度 ／ ℃ １０５～１２５ １００

玻璃化转变温度 ／ ℃ １００～１２０ １０４

机械性能
抗弯强度 ／ ＭＰａ ≥１００ １４２．３２
拉伸强度 ／ ＭＰａ — ８０．７５

　 　 其中，环氧树脂浇注体性能指标由厂家提供。 在

检测结果中，密度、玻璃化转变温度、抗弯强度均符合

指标要求，热变形温度［９，１０］ 指标要求 １０５～１２０ ℃，检
测结果为 １００ ℃，检测结果跟指标要求稍有偏差。

由于电缆运行温度不允许超过 ９０ ℃，且测量结

果和指标要求相差较小，可以认为对环氧套管的开

裂影响不大。 因此，可能是环氧套管受力不合理导

致产生开裂。

４　 力学仿真分析

在对 Ｂ 相电缆 ＧＩＳ 终端拆解过程中发现，松开

紧固螺栓后，ＧＩＳ 设备 Ｂ 相连接导体与电缆终端一

侧翘起，有 １ ４ ｍｍ 左右缝隙。 由此可以推断，当连

接导体与电缆终端用螺栓进行紧固后，此间隙必定

会导致环氧套管承受一定的拉应力。 为了验证由

于连接导体与电缆终端存在间隙导致的拉应力对

环氧套管开裂的影响，对此进行了力学仿真计算。
采用 ＡＮＳＹＳ 分析软件进行建模，单元类型为实

体单元 Ｓｏｌｉｄ１８６，环氧树脂浇注体弹性模量取为 ５
ＧＰａ，泊松比为 ０ ３，铝合金弹性模量取为 ７１ ＧＰａ，
泊松比为 ０ ３３。 模型尺寸与环氧套管设计图纸一

致，环氧套管法兰凹槽处有圆滑过渡，防止出现应

力集中，如图 ３、图 ４ 所示。

图 ３　 电缆终端 ＡＮＳＹＳ模型

设备运行时，ＧＩＳ 套管没有额外的振动荷载，但
因为安装偏差产生了初始变形使得套管承受了偏

心静力荷载。 本文通过加载变形后的位移边界条

件来计算环氧套管法兰凹槽开裂处的应力。

图 ４　 环氧套管法兰凹槽处圆滑过渡

螺栓紧固后连接导体与电缆终端的变形示意

图如图 ５ 所示（虚线为变形后形状）。 为了准确计

算出模型变形所需加载的位移量，设电缆终端顶面

中心 Ａ 点在变形后移至 Ａ’点，水平侧移量为 ｘ，竖
直位移为 ｙ，顶面偏转角度为 θ，由变形量计算示意

图 ６ 所示，ｘ＝Ｒ－ Ｒｃｏｓθ，ｙ＝ ５７９－ Ｒｓｉｎθ。

图 ５　 螺栓紧固前后变形示意图（虚线为变形后形状）

图 ６　 电缆终端变形量计算示意图

螺栓紧固前，连接导体与电缆终端的夹角为

０ ９°，那么电缆终端在变形时顶面的偏转角 ０≤θ≤
０ ９°，分别取偏转角 θ 为 ０ ４５°，０ ６°和 ０ ９°进行计

算，算出的水平侧移量 ｘ 分别为 ２ ２７４ ｍｍ，３ ０３２
ｍｍ，４ ５４７ ｍｍ，竖直位移 ｙ 分别为 ０ ００６ ｍｍ，０ ０１１
ｍｍ，０ ０２４ ｍｍ。 分别施加这 ３ 种偏转角下的位移

边界条件进行计算，以 ０ ９°偏转角下的计算结果为

例，得到的环氧套管应力云图如图 ７、图 ８ 所示，可
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见在电缆终端环氧套管受拉侧法兰凹槽处拉应力

值突增较大。 三种偏转角下环氧套管法兰凹槽处

的应力最大点的拉应力值如图 ９ 所示。

图 ７　 环氧套管应力云图

图 ８　 环氧套管法兰凹槽处应力云图及应力最大点

图 ９　 三种偏转角下环氧套管法兰凹槽处拉应力最大值

由上图可知，环氧套管法兰凹槽处的最大拉应

力与电缆终端顶面变形偏转角基本呈线性关系，拟
合的线性方程为 ｙ＝ ８０ ００７ｘ＋０ ５４。

５　 开裂原因及对策研究

由前文可知，螺栓紧固前，１ ４ ｍｍ 的安装偏差

可能产生的最大顶面变形偏转角为 ０ ９°，即在环氧

套管法兰凹槽处产生的拉应力最大值可能达到

７２ ５３６ ＭＰａ，虽然小于材料的实验抗拉强度 ８０ ７５
ＭＰａ，但安全裕度已严重不足［１１］。 又因为力学仿真

是在线弹性、材料完全均质无缺陷且设备完全静止

的静力理想条件下进行的，而现实材料的不均匀性

会导致部分区域材料抗拉强度薄弱，因此电缆终端

环氧套管法兰凹槽处存在较大的开裂风险。
环氧树脂固化后可能存在内应力大，脆性大，

耐疲劳性、耐湿热性、抗冲击韧性差等缺陷［１２］。 在

静荷载下，脆性材料的安全系数 ｎｂ 一般取 ２ ５ ～
３［１３］。 考虑到设备运行安全要求较高，安全系数取

为 ３，即环氧套管法兰凹槽处最大的许用拉应力为

２６ ９ ＭＰａ，带入拟合的线性公式，算出允许的最大

偏转角为 ０ ３３°，即安装偏差取为 ０ ５ ｍｍ。
因此，在螺栓紧固前应先用塞尺测量连接导体

和电缆终端间的缝隙宽度，确保缝隙宽度在 ０ ５ ｍｍ
以内才可进行螺栓紧固安装，否则，需要调整连接

导体和电缆终端的相对位置使二者的连接面尽可

能持平，再进行安装。

６　 结束语

本文综合分析了某变电站主变进线电缆 ＧＩＳ 终

端环氧套管的裂纹形态、环氧套管材料性能及其在

安装偏差下的受力状况，确认由于安装偏差导致的

拘束应力过大是导致环氧套管开裂的主要原因，并
提出了相应的对策：（１） 由于连接导体与电缆终端

存在 １ ４ ｍｍ 的安装偏差，电缆终端环氧套管法兰

凹槽处产生的拉应力最大值可达 ７２ ５３６ ＭＰａ，接近

环氧套管的实际抗拉强度，安全裕度严重不足，因
此在设备运行时电缆终端环氧套管法兰凹槽处发

生了开裂。 （２） 建议在安装时将连接导体与电缆终

端的安装偏差控制在 ０ ５ ｍｍ 以内，可确保在环氧

套管材料性能合格的条件下，不发生因附加拘束应

力导致的开裂。
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Ａｂｓｔｒａｃｔ： Subway energy feedback system can put the subway brake energy back to the power grid, to save energy and stabilize
DC voltage. The design of the charging circuit is related to not only the secure operation of the energy feedback device, but also
the impact on the power grid when the device is connected to the power grid. After analyzing the working principle of subway
energy feedback system, AC charging and DC charging, the two design schemes are given with their charging process. Through
building 1 2 MW back⁃to⁃back test platform system, the charging experiment and the grid connection experiment have been
conducted. The results show that the DC charging scheme is the ideal charging scheme, not only because it meets the cut⁃in
requirements of the subway energy feedback system, but also because its operation process is simple and reliable.
Ｋｅｙ ｗｏｒｄｓ： energy feedback; charging circuit; soft cut⁃in
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