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摘4要"随着新能源的快速发展!储能作用日益凸显$ 针对新能源场站共享储能提供一次调频的定容问题!提出以

共享储能投资商总成本最小为目标的储能优化配置方法$ 首先对历史频率数据的经验分布进行拟合!利用拟合结

果生成配置储能所需的频率数据$ 然后基于所生成的频率数据!综合考虑一次调频约束'储能倍率特性约束和一

次调频参与率约束等!建立满足一次调频要求的储能优化配置模型$ 所建模型为混合整数线性规划模型!可采用

成熟的求解器进行求解$ 最后!基于实际频率数据对所提方法进行仿真分析!并对锂电池和飞轮储能的配置结果

进行对比$ 结果表明&相比各自独立加装储能!多个新能源场站加装共享储能可以降低成本%配置锂电池储能系统

的容量虽然显著大于飞轮储能系统!但其综合成本更低$

关键词"新能源%共享储能%一次调频%储能最优配置%倍率特性%混合整数线性规划
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!"引言

近年来!新能源在电力系统中的渗透率快速提

升
+#D?,

!特别是以风电和光伏为代表的新能源发电

装机容量迅速增加
+5,

!使得电力系统的惯性也随之

下降
+<D=,

!这给电力系统的频率稳定控制带来了巨

大挑战
+6D#",

# 根据电力行业标准 @K;0#=<".!"#=

$电力系统网源协调技术规范%!要求新能源场站并

网运行时一次调频功能始终投入且确保该功能正

常运行# 基于该规范!各新能源场站可通过压出力

的形式保留有功备用!或通过加装储能的方式达到

规范要求#

在储能未得到广泛应用的情况下!为了能有效

应对电网频率波动!风电机组或者光伏系统按照减

载的最优功率曲线运行!在电网频率出现偏移时增

加或者减少出力
+##,

!虽然后续有研究基于自适应低

频减载以及可变减载率的一次调频控制策略
+#!D#8,

!

但是弃风弃光问题依然比较严重# 随着成本的下

降和技术性能的提升
+#3D#5,

!储能作为一种快速调频

资源!已经在参与调频服务中具备一定的可行

性
+#<D#=,

!而与之相关的储能优化配置问题也逐渐受

到广泛关注
+#6D!#,

#

现有关于新能源场站储能优化运行的文献

中
+!!,

!大多考虑了新能源场站的出力!如文献+!8D

!3,研究风储联合参与一次调频问题!均分析了新

能源出力波动对储能运行情况的影响!但在储能优

化配置方面却鲜有研究# 另有研究在储能优化配

置方面开展相应工作!但未考虑新能源的出力# 文

献+!?,以最小化电池储能倍率为目标函数!建立储

能优化配置模型!但模型中未考虑储能成本和收

益# 文献+!5,提出电池储能参与一次调频的充放

电策略!并构建储能电池参与一次调频的技术经济

模型!以调频效果和经济性两者综合最优为目标对

储能容量进行优化配置!模型最终采用遗传算法进

行求解# 文献+!<,以风储系统参与调频的总成本

最小为目标!建立储能优化配置模型!并采用粒子

群算法进行求解# 综上所述!在现有新能源场站储

能相关研究中!有些未对储能进行优化配置!有些

未考虑新能源出力# 另外!文献中大多采用非线性

模型!须采用启发式算法进行求解!难以获得全局

最优解#

基于以上分析!为了让新能源场站满足规范要

求!同时减少弃风弃光!文中提出在新能源场站聚

集地区部署大规模集中共享储能!让储能代替一片

区域的新能源场站承担一次调频义务!同时兼顾潜

在的峰谷套利效益# 在此基础上!提出面向新能源

场站提供一次调频的共享储能容量优化配置方法#

以最小化储能投资及运行成本为目标!考虑新能源

出力的不确定性和储能的倍率特性!建立共享储能

容量优化配置模型# 基于以上模型选取锂电池储

能和飞轮储能进行仿真!对投资储能的成本"类型

以及加装方式进行对比分析# 对比已有研究!文中

所建模型为混合整数线性规划模型!能够保证获得

全局最优解#

"?



#"服务于多个新能源场站的共享储能系统

不同于一般的储能!共享储能布置在新能源场

站聚集地区!而且其规模较大!同时承担片区多个

新能源场站的一次调频任务#

共享储能系统示意如图 #所示# 共享储能系统

由共享储能"共享储能控制系统以及共享储能信息

采集系统 8个部分组成# 共享储能与电网可直接进

行双向功率交换!其通过电网可间接与多个新能源

场站相连# 共享储能信息采集系统负责采集电网

频率数据"获取各新能源场站的出力数据以及共享

储能当前的荷电状态)P(H(&,]'1H)/&!9A:*!并在数

据处理之后将其上传到共享储能控制系统# 共享

储能控制系统通过本地指令对共享储能的充放电

功率进行控制#

图#"共享储能系统示意

'()*#"&/,-@64(/ 0(6)56@89.,65-0

-3-5)7 .4856)-.7.4-@

:"满足一次调频要求的储能优化配置模型

新能源场站通过向储能投资商购买调频服务

可让共享储能代替其承担一次调频义务# 当电网

频率超出死区并且新能源出力超过其额定功率的

一定百分比时!储能接收控制系统的指令进行充

电!此时共享储能从电网吸收能量(当电网频率跌

出死区并且新能源出力超过其额定功率的一定百

分比时!储能接收控制系统的指令进行放电!此时

共享储能向电网释放能量# 当然!如果系统频率超

出死区时间过长!储能会因为 9A:限制导致调频失

灵!比如频率长时间跌出死区导致储能持续放电之

后 9A:达到下限!不能再向电网释放能量# 为了尽

可能真实地描述电力系统频率波动情况!文中先对

历史频率数据的经验分别进行拟合!该拟合模型可

以较为准确地描述频率变化的规律!进而构建满足

一次调频要求的储能优化配置模型#

:*#"目标函数

考虑风电场 E个"光伏电站 I个(各新能源场

站一次调频上调功率为其额定容量的一定百分比!

该百分比用 !

MN

表示(各新能源场站一次调频下调

功率为其额定容量的一定百分比!该百分比用 !

O,-.

表示# 对于一次调频!主要目的是尽量满足一次调

频要求!即储能在频率跌出死区时放电!频率超出

死区时充电# 在此基础上以最小化储能投资及运

行成本为目标!建立共享储能容量优化配置模型#
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式中- L为折现率( ;为储能使用寿命( 3

N
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分别

为储能单位功率造价和单位容量造价( >! A分别

为储能额定功率和储能额定容量( >

-*.O)&P

D

! >

P,%H))&P

F

分

别为风电场 D和光伏电站 F 为满足一次调频义务

而需要提供的最大一次调频容量( 4

-

D

! 4

P

F

分别为风

电场D和光伏电站 F的额定容量#

储能项目建设完成且开始投入使用后!需要对

储能系统进行定期维护!储能的年运行维护成本为-

3
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式中-

%为运行维护费用系数#

9A:过低或过高时无法提供向上"向下一次调

频服务!为了维持储能 9A:水平!保障储能使用寿

命和参与调频时的可用率!需要进行主动的充放电

功率优化# 储能系统充放电会产生一定的能量损

耗!因此可能需要向电网支付一定的电费# 在采用

分时电价的电网中!储能可以通过充放电功率的优

化调度进行价格套利# 储能为了平衡能量而向电

网支付的费用为-
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式中- 9为典型日的种类数( F

O

为典型日的时间段

数(R

:

为一年中第:种典型日对应的权重(

.

&!:

为第

:种典型日第&时段的电价(>

*.P*O&

&!:

为第:种典型日第
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&时段系统频率在死区以内时储能的充放电功率!取

正表示充电!取负表示放电!取 "表示储能既不充电

也不放电(

!

.取值为 # S*.#

:*:"约束条件

)#* 9A:约束# 在一个储能充放电周期内!储

能各时刻的 9A:应保持在一定的范围内#
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分别为储能在第 :种典型日初始时

段和结束时段的 9A:#

)8* 储能 9A:的时段间耦合性约束#
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式中-
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分别为储能的充"放电效率(>
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为第:

种典型日第&时段储能充放电功率!取正表示充电!

取负表示放电( >
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为第:种典型日第&时段系统

频率在死区以外时储能的充放电功率!取正表示充

电!取负表示放电( +",
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式中-M

-L

&!:!D

!M

PL

&!:!F

均为 "D#变量!取 #表示储能还留

有调频空间!可以进行充放电调频(!

&!:

为第:种典型

日第&时段的系统频率( >

-

&!:!D

! >

P
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分别为风电场

D"光伏电站 F 在第 :种典型日第 &时段的发电功

率( !

MN

!!

O,-.

分别为调频死区的上"下限# 为了让电

网频率尽快回到死区以内!文中调频功率设定为

@K;0#=<".!"#=$电力系统网源协调技术规范%中

的最大负荷限幅
+!=,

#

)?* 储能补电约束# 在不需要进行调频时!储

能适当地进行充放电!维持 9A:在合理范围内#

>

*.P*O&

&!:

#

>

L

&!:

M

*.

&!:

)#?*

M

*.

&!:

#

#4!

O,-.

)!

&!:

)!

MN

"4其他{ )#5*

式中- >

L

&!:

为引入的实数辅助变量#

)5* 储能倍率特性约束# 储能倍率是表征其充

放电性能的重要参数!高倍率指储能能够快速地改

变充放电功率或者很好地跟踪频率变化# 倍率越

高表示在额定功率下储能可持续放电的时间越短#
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率!由拟投资的储能类型特性决定#
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式中- ;

-

D

! ;

P

F

分别为风电场D"光伏电站 F 共需要

调频的次数( 7

-

D

! 7

P

F

分别为储能替代风电场D"光

伏电站 F后实际参与调频的次数('

-

:!D

!'

P

:!F

分别为

由元素M

-

&!:!D

和M

P

&!:!F

组成的向量(

)

/

)

"

为 "范数(

*为一次调频参与率#

以上模型中!式)#"*与式)#<*虽然形式上为非

线性约束!但可以转化为线性约束!因此所建模型

为混合整数线性规划模型!可通过在 FH(%HQ 中调用

RM),Q*软件包进行求解#

A"算例验证

A*#"算例参数设定

选取 3个总容量为 !?" F\的风电场和 3 个总

容量为 #"" F\的光伏电站!为该 = 个新能源场站

!?



配置共享储能!让储能代替其承担一次调频任务#

算例中!各新能源场站一次调频的上调功率和下调

功率均为其额定容量的 #">!共享储能提供一次调

频的可用率设为 6?>!折现率为 "B"36!调频死区为

q"B"88 dU# 此外!根据运行需求!在实际应用中共

享储能提供一次调频的可用率也可设置为 #"">#

针对锂电池和飞轮储能进行优化配置计算!储能系

统参数设定如表 #所示# 各新能源场站的装机容量

如表 ! 所示!3 个风电场和 3 个光伏电站在 = 个典

型日中的总功率曲线分别如图 !和图 8所示# 分时

电价曲线如图 3所示# 按拟合的频率经验分布生成

的日频率变化曲线如图 ?所示#

表#"锂电池与飞轮储能系统参数

+6H2-#">656@-4-5. 892(4,(1@H644-57 630

927?,--2-3-5)7 .4856)-.7.4-@.

参数 锂电池储能 飞轮储能

年运行维护费用系数 "B"8 "B"!

容量价格;+元/)T\/1*

Z

#

,

# 5?" = """

功率价格;)元/T\

Z

#

*

8"" 8 """

9A:初始值 "B?" "B?"

9A:最大值 "B6? "B6?

9A:最小值 "B#? "B"?

储能最大倍率;1

Z

#

! 5"

储能最小倍率;1

Z

#

"B! #?

充"放电效率 "B68 "B68

储能使用寿命;H #" #<

表:"新能源场站装机容量

+6H2-:"G3.4622-0/6D6/(4(-. 895-3-?6H2-

-3-5)7 D8?-5.464(83. $Z

类型 编号 额定容量

风电场

# ?"B"

! ?6B?

8 56B"

3 <#B?

光伏电站

? #5B#

5 !!B8

< !?B6

= 8?B<

44根据以上数据!设置如下 8 个算例# 算例 #-各

新能源场站不配置任何储能(算例 !-各新能源场站

独立配置锂电池储能或飞轮储能(算例 8-= 个新能

源场站配置共享锂电池储能或共享飞轮储能#

A*:"算例结果及对比分析

8B!B#4算例 #结果及分析

当各新能源场站不配置储能时!由于仍然需要

进行一次调频!新能源场站只能按照压出力方式运

图:"风电场典型日出力

'()*:"+7D(/6206(27 814D14. 89?(30965@.

图A"光伏电站典型日出力

'()*A"+7D(/6206(27 814D14. 89D,848F8246(/

D8?-5.464(83.

图C"分时电价

'()*C"+(@-R89R1.-465(99

图E"日频率变化曲线

'()*E"=6(27 95-U1-3/7 /15F-.

8? 何锦华 等-面向辅助服务的新能源场站共享储能容量优化配置



行!这会导致严重的弃风弃光# 按照文中设定的参

数!新能源场站出力超过其自身额定功率的 #">

时!新能源场站需要压出力运行!放弃的功率为额

定功率的 #"># 各新能源场站按照压出力方式运

行所造成的经济损失可认为是场站的一次调频成

本!该成本计算方式为-

3

N)*S&

#

.

,.%*.&

A

N)*S&

)!<*

式中- A

N)*S&

为场站按压出力方式运行所浪费的电

能(

.

,.%*.&

为新能源的上网电价!风电和光伏上网电

价分别为 "B83元;)T\/1*和 "B3?元;)T\/1*#

经过计算!新能源场站弃风弃光率与一次调频

成本见表 8# 各新能源场站的弃风或弃光率均超过

#5># 各新能源场站的一次调频成本普遍较高!其

中 3号风电场一次调频成本高达 # 883B!?万元;H#

表A"新能源场站弃风弃光率与一次调频成本

+6H2-A"L1546(2@-34564-. 630D5(@657 95-U1-3/7

5-)1264(83/8.4. 895-3-?6H2--3-5)7 D8?-5.464(83.

类型 编号 弃风弃光率;>

一次调频成本;

)万元/H

Z

#

*

风电场

# #<B8! =6<B!5

! #5B65 # !?5B63

8 #6B=" 6=6B!?

3 #=B8# # 883B!?

光伏电站

? #5B!# !?<B6?

5 #<B#3 88"B5?

< #5B68 8?6B!6

= #5B88 36=B=!

8B!B!4算例 !结果及分析

当各新能源场站独立配置储能时!需要为独立

储能支付的成本包括储能投资成本"储能运行维护

成本以及储能能量平衡费用# 各场站需要独立配

置锂电池储能或飞轮储能的成本见表 3# 由表 3 可

知!= 个新能源场站独立配置锂电池储能的总成本

为 3<<B3= 万元;H!独立配置飞轮储能的总成本为

# 86?B56万元;H!即独立配置锂电池储能成本更低#

而且光伏电站独立配置储能的成本比风电场低!这

是因为光伏电站的额定容量较小#

8B!B84算例 8结果及分析

当各新能源场站选择配置共享储能时!共享锂

电池储能或共享飞轮储能的优化配置结果如表 ?所

示# 由表 ?可知!各新能源场站配置共享锂电池储

能的总成本为 3#!B=5万元;H!配置共享飞轮储能的

总成本为 # 86#B""万元;H#

44从运行角度来看!! 种储能某一典型日的 9A:

和充放电曲线见图 5# 由图 5可知! 锂电池储能一

天的循环次数远小于飞轮储能! 这是因为飞轮储能

表C"各新能源场站独立配置锂电池

储能或飞轮储能的成本

+6H2-C"L8.489-6/,5-3-?6H2--3-5)7 D8?-5

.464(83?,(2-(3.4622(3)2(4,(1@H644-57 630

927?,--2-3-5)7 .4856)-(30-D-30-3427

类型 编号
锂电池储能配置

成本;)万元/H

Z

#

*

飞轮储能配置

成本;)万元/H

Z

#

*

风电场

# 5=B!? !"8B"8

! =#B!# !3#B5"

8 63B5< !="B#6

3 6<B5= !6"B8<

光伏电站

? !?B!3 58B8<

5 8"B!= =3B!6

< 83B!6 6<B6"

= 3?B=5 #83B63

表E"共享锂电池储能或飞轮储能优化配置结果

+6H2-E"JD4(@62/839()1564(835-.124. ?,(2-

(3.4622(3).,65-02(4,(1@H644-57 85927?,--2

-3-5)7 .4856)-(30-D-30-3427

参数 锂电池储能 飞轮储能

额定功率;F\ 8? 8?

额定容量;)F\/1* #"?B<8 "B<"

等年值初始投资成本;)万元/H

Z

#

*

! 8=8B5" 6<8B3"

年运行维护成本;)万元/H

Z

#

*

??3B=5 !!#B!"

能量平衡费用;)万元/H

Z

#

*

Z

! ?!?B5" #65B3"

的倍率较高!其持续充"放电时间有限# 从锂电池

储能充放电功率曲线来看!锂电池储能基本在低电

价时充电)曲线为正*而在高电价时放电)曲线为

负*!即锂电池储能在进行套利#

图I"共享锂电池储能和飞轮储能的&JL和充放电曲线

'()*I"L15F-. 89&JL630/,65)-R0(./,65)-985.,65-0

2(4,(1@H644-57 630927?,--2-3-5)7 .4856)-

8B!B34算例对比分析

首先需要说明!无论各新能源场站独立配置储

能还是配置共享储能!新能源场站都不必压出力运

行!则相应的弃风弃光率基本为 "# 结合表 8.表 ?

可知!新能源场站选择配置储能的成本远远低于不

3?



配置储能时的一次调频成本#

其次!对比表 3和表 ?可知!相比各新能源场站

独立配置储能!配置共享储能的总成本更低!且共

享锂电池储能的总成本低于共享飞轮储能的总成

本# 这一方面是因为飞轮储能的功率单价和容量

单价较高(另一方面是因为飞轮储能的电量少!难

以通过低储高放的模式进行价格套利!这一点可以

从储能的能量平衡费用得到验证#

实际上!当加装储能电站时!无论新能源场站

选择各自独立加装储能还是选择加装共享储能!都

不仅需要考虑配置成本!还需要考虑储能电站基础

建设成本以及人工成本# 而根据已有文献!后两者

成本的总和占储能投资成本的 8">k?">

+!6,

!由于

规模效应!建设共享储能可以大幅削减该部分成本#

C"结论

@K;0#=<".!"#=$电力系统网源协调技术规

范%要求新能源场站并网运行时一次调频功能始终

投入且确保正常运行!文中基于共享储能的理念即

在新能源场站聚集地区配置大规模集中储能!让储

能系统承担多个新能源场站的一次调频义务# 考

虑电网频率的变化特性和储能提供一次调频的功

率"能量和可用率等约束!建立共享储能优化配置

问题的混合整数线性规划模型# 基于电网实际历

史频率数据!对所建配置模型进行仿真测试!并选

取锂电池和飞轮储能系统进行对比分析!结论为-

)#* 相比各自独立加装储能!采用多个新能源

场站加装共享储能模式可以降低成本(

)!* 基于文中所选参数!配置锂电池储能系统

的容量虽然显著大于飞轮储能!但其综合成本更低#

后续将研究考虑储能寿命折损和共享储能提

供其他类型辅助服务对储能配置的影响#
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