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摘　要：为进一步提升距离保护在新能源并网系统中的性能，提出一种综合考虑并网换流器控制策略和传输线分
布电容效应的距离保护方法。当系统发生不对称故障时，结合换流器的控制特性、系统的序阻抗特征和过渡电阻

的纯阻性特征，消除故障回路方程中过渡电阻和对端系统参数等３个未知量，进而实现 ＲＬ模型中对故障距离的
求解。随后基于ＲＬ模型中的计算结果设置整定点，并利用Ｂｅｒｇｅｒｏｎ模型中的计算公式推导整定点处的真实电气
量。最后联列整定点至故障点的故障回路方程求解故障距离，以减弱分布电容效应对距离保护的影响。仿真结果

验证了该方法受换流器故障特征和过渡电阻影响小，在长线中仍具有较好的性能。
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０　引言

对于单端量距离保护而言，由于过渡电阻和对

端系统助增效应的影响，线路发生非金属性故障时

保护安装处列写的 ２个故障回路方程（实部和虚
部）中将含有 ４个未知量，未知量多于方程数导致
故障距离无法求解。而在新能源并网系统中，电力

电子装置的弱馈特征和功角受控特征又进一步恶

化了传统距离保护的性能［１］。上述问题得到了国

内外学者的广泛关注［２８］。

为了提高单端量距离保护的性能，文献［９１０］
提出一种基于时域的距离保护算法，利用暂态时域

信号的不相关特性，联列多个暂态时域方程使方程

数满足定解条件，进而实现对故障距离的求解。文

献［１１］则将故障点至对端终端的零序阻抗等效为
一个纯电感，在该假设的基础上求解含有３个未知
量的线性测距方程以实现对故障距离的求解。文

献［１２］针对传统距离保护抗过渡电阻能力差的问
题，结合保护安装处负序电流和故障点处电流的相

位关系，减小了过渡电阻对距离保护的影响，提高

了保护的性能。基于相似的思路，文献［１３１４］利用
对电网序阻抗的假设，

'

减少了故障回路方程中的未

知量数目，为故障距离的计算创造了条件。文献

［１５］则针对自适应距离保护方案区外故障时可能
误动的问题，引入线路短路阻抗以构成保护辅助判

据，改善了自适应距离保护的性能。而基于控制与

保护融合的思路，文献［１６１７］改变并网换流器的控
制策略，使得本端和对端母线处的序电流相位保持

一致，进而消除方程中过渡电阻和对端系统阻抗等

未知量，实现对故障距离的求解。文献［１８］则利用
换流器向电网注入高频谐波信号，利用传输线和常

规系统电抗随系统频率上升而增大的特性削弱过

渡电阻对故障距离计算的影响，提高距离保护的可

靠性。上述方法均从原理上克服了过渡电阻等因

素对距离保护的影响，但基于阻抗假设的方法仍受

线路模型的影响，而基于控保融合的方法所要求的

控制策略较为复杂，仍存在改进空间。

为了进一步提升距离保护的性能，文中提出一

种综合考虑新能源并网换流器控制策略和传输线

分布电容效应的距离保护方法。首先分析研究了

换流器系统的故障控制策略以及系统发生故障时

换流器系统的输出特性。然后，针对不对称故障，

结合换流器的输出特性、电网的阻抗特征和过渡电

阻的纯阻性特征，推导了 ＲＬ模型中故障距离的求
解方法。接着，为了进一步提高保护性能，基于ＲＬ
模型中的计算结果设置整定点，并利用 Ｂｅｒｇｅｒｏｎ模
型中的沿线电气量计算公式计算了整定点处的真

实电气量。最后，联列整定点至故障点的故障回路

方程求解两者之间的故障距离。ＰＳＣＡＤ软件的仿
真结果验证了该方法受过渡电阻、对端系统助增效

应和传输线分布电容效应影响小，对故障距离的计

算结果具有很高的准确度，可以应用于新能源并网

系统。

１　新能源并网换流站故障特征分析

１．１　故障穿越控制策略
对于新能源并网系统，当系统发生故障时，并

网逆变器往往切换至低电压穿越（ｌｏｗｖｏｌｔａｇｅｒｉｄｅ

０５２



ｔｈｒｏｕｇｈ，ＬＶＲＴ）控制策略向电网提供无功支撑。当
系统发生不对称故障时，换流器通常切换至图１所
示的ＬＶＲＴ控制策略［１９］，可以实现正负序分离。

图１　ＬＶＲＴ控制策略
Ｆｉｇ．１　ＴｈｅＬＶＲＴｃｏｎｔｒｏｌｓｔｒａｔｅｇｙ

图１中，Ｅ
·

ｎ、Ｚｎ分别为同步机的等效电动势和

系统阻抗；ＺＬ为线路阻抗；Ｕ
·

Ｗ、Ｉ
·

Ｗ分别为换流器母

线侧的电压和电流；Ｐｒｅｆ、Ｑｒｅｆ分别为有功和无功功率
参考指令；ｉｄ１ｒｅｆ、ｉｑ１ｒｅｆ、ｉｄ２ｒｅｆ、ｉｑ２ｒｅｆ分别为电流 ｄ、ｑ轴的
正、负序参考指令（下标“１”表示正序，下标“２”表示
负序）；ｉｄ１、ｉｑ１、ｉｄ２、ｉｑ２、ｅｄ１、ｅｑ１、ｅｄ２、ｅｑ２分别为换流站公
共点处的电流和电压的ｄ、ｑ轴分量；θ１为正序电压
相位；ω为系统基频角速度；Ｌ为换流器出口侧的滤
波电感；ｕａｂｃ１ｒｅｆ、ｕａｂｃ２ｒｅｆ分别为正序和负序电压参考
指令。

１．２　换流器输出特性分析
负序电流抑制控制作为最常见的不对称故障

控制策略之一，可控制并网逆变器输出三相平衡电

流以改进电流质量，被国内外学者广泛研究［２０２１］。

文中的研究也基于该控制策略，式（１）展示了其对
应的电流控制指令：

ｉｄ１ｒｅｆ
ｉｑ１ｒｅｆ[ ] ＝２３ ｅｄ１ ｅｑ１

ｅｑ１ －ｅｄ１[ ]
－１ Ｐｒｅｆ
Ｑｒｅｆ[ ]

ｉｄ２ｒｅｆ＝ｉｑ２ｒｅｆ＝０
{ （１）

由式（１）可知，负序电流抑制策略下换流器侧
负序电流为 ０，因此所研究系统的负序等效网络换

流器侧可以等效为开路，如图 ２所示。其中 Ｕ
·

Ｗ２、

Ｉ
·

Ｗ２分别为保护安装处的负序电压和电流；Ｕ
·

Ｆ２、Ｉ
·

Ｆ２

分别为故障点处的负序电压和电流；Ｕ
·

ｎ２、Ｉ
·

ｎ２分别

为对端母线处负序电压和电流；ＲＦ为过渡电阻。
与此同时，由于换流站的等值零序阻抗仅由变

压器的接地方式决定，因此当线路发生不对称接地

故障时，系统的零序网络如图 ３所示。其中 Ｕ
·

Ｗ０、

图２　电流平衡控制时系统的负序网络
Ｆｉｇ．２　Ｔｈｅｅｑｕｉｖａｌｅｎｔｎｅｇａｔｉｖｅｓｅｑｕｅｎｃｅｎｅｔｗｏｒｋｏｆ

ｔｈｅｓｙｓｔｅｍｕｎｄｅｒｃｕｒｒｅｎｔｂａｌａｎｃｅｄｃｏｎｔｒｏｌ

Ｉ
·

Ｗ０分别为保护安装处的零序电压和电流；Ｕ
·

Ｆ０、Ｉ
·

Ｆ０

分别为故障点处的零序电压和电流。

图３　系统等值零序网络
Ｆｉｇ．３　Ｔｈｅｅｑｕｉｖａｌｅｎｔｚｅｒｏｓｅｑｕｅｎｃｅ

ｎｅｔｗｏｒｋｏｆｔｈｅｓｙｓｔｅｍ

基于图１—图 ３所示的电路拓扑，第 ２章研究
了适用于新能源并网系统的距离保护方法。

２　距离保护方法

２．１　相间故障
２．１．１　计及新能源并网换流器控制策略的距离
保护

当系统发生 ＢＣ两相（简称 ＢＣ）故障时，由图２

可知Ｕ
·

Ｗ２和Ｕ
·

Ｆ２的关系可表示为：

Ｕ
·

Ｗ２＝Ｕ
·

Ｆ２＝－Ｉ
·

Ｆ２［（１－ｄ）Ｚｌ２＋Ｚｎ２］ （２）
式中：ｄ为换流器侧保护安装处至故障点的故障距
离；Ｚｎ２、Ｚｌ２分别为对端系统和传输线单位长度的负
序阻抗。

依据ＢＣ故障的电路拓扑和故障点处的边界条
件，其故障回路方程可以表示为：

Ｕ
·

Ｗｂｃ－ｄＺｌ１Ｉ
·

Ｗｂｃ＝（α－α
２）Ｉ
·

Ｆ２ＲＦ

Ｕ
·

Ｗｂｃ＝Ｕ
·

Ｗｂ－Ｕ
·

Ｗｃ

Ｉ
·

Ｗｂｃ＝Ｉ
·

Ｗｂ－Ｉ
·

Ｗｃ










（３）

式中：Ｕ
·

Ｗｂ、Ｕ
·

Ｗｃ、Ｉ
·

Ｗｂ、Ｉ
·

Ｗｃ分别为场站侧对应相的

电压和电流；Ｚｌ１为传输线单位长度的正序阻抗；

Ｕ
·

Ｗｂｃ、Ｉ
·

Ｗｂｃ分别为Ｂ相和 Ｃ相的电压差和电流差；

α＝ｅ－ｊ１２０°。将式（２）代入式（３）以消去Ｉ
·

Ｆ２，可得：

Ｕ
·

Ｗｂｃ－ｄＺｌ１Ｉ
·

Ｗｂｃ＝
（α２－α）Ｕ

·

Ｗ２ＲＦ
（１－ｄ）Ｚｌ２＋Ｚｎ２

（４）

式（４）中，由于传输线等效负序阻抗的相位和
同步机等效负序阻抗的相位近似相等，因此式（４）
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的相位可以用式（５）估算：

ａｒｇ
（α２－α）Ｕ

·

Ｗ２ＲＦ
（１－ｄ）Ｚｌ２＋Ｚｎ２( ) ≈ａｒｇ（α

２－α）Ｕ
·

Ｗ２

Ｚｌ２( ) （５）

由式（５）可知，故障回路方程的相位可以近似
为不受过渡电阻和对端系统参数影响的已知量，因

此通过对式（４）两侧的相位取正切变换即可消除方
程中的过渡电阻和对端系统电气量，并建立如式

（６）所示的方程，此时方程中仅含有未知量ｄ。

ｔａｎａｒｇ
Ｕ
·

Ｗｂｃ

Ｉ
·

Ｗｂｃ

－ｄＺｌ１( )( ) ＝ｔａｎａｒｇ（α
２－α）Ｕ

·

Ｗ２

Ｚｌ２Ｉ
·

Ｗｂｃ
( )( )

（６）

定义 ＢＣ故障相的测量阻抗 ＺＢＣ＝Ｕ
·

Ｗｂｃ／Ｉ
·

Ｗｂｃ，

φ１＝ａｒｇ（（α
２－α）Ｕ

·

Ｗ２／（Ｚｌ２Ｉ
·

Ｗｂｃ）），可以将式（６）进一
步化简为式（７）。

ｔａｎ（ａｒｇ（ＺＢＣ－ｄＺｌ１））＝ｔａｎ（φ１） （７）
结合ｔａｎ的定义，ｔａｎ（ａｒｇ（ＺＢＣ－ｄＺｌ１））的值应

为ＺＢＣ－ｄＺｌ１在纵轴上的投影和在横轴上的投影之
比。将该向量展开可知其在纵联和横轴上的投影

分别为 ＺＢＣ ｓｉｎ（φＢＣ）－ｄＺｌ１ ｓｉｎ（φｌ１）和 ＺＢＣ ×
ｃｏｓ（φＢＣ）－ｄＺｌ１ ｃｏｓ（φｌ１），其中 ＺＢＣ 、φＢＣ分别为
ＺＢＣ的幅值和相位；Ｚｌ１ 、φｌ１分别为 Ｚｌ１的幅值和相
位。基于上述分析，式（７）可表示为：

ＺＢＣ ｓｉｎ（φＢＣ）－ｄＺｌ１ ｓｉｎ（φｌ１）
ＺＢＣ ｃｏｓ（φＢＣ）－ｄＺｌ１ ｃｏｓ（φｌ１）

＝ｔａｎ（φ１）

（８）
求解式（８），可得：

ｄ＝
ｔａｎ（φ１）ＺＢＣ ｃｏｓ（φＢＣ）－ ＺＢＣ ｓｉｎ（φＢＣ）
ｔａｎ（φ１）Ｚｌ１ ｃｏｓ（φｌ１）－ Ｚｌ１ ｓｉｎ（φｌ１）

（９）
２．１．２　计及分布参数效应的改进方法

基于上述推导可知 ２．１．１节方法基于 ＲＬ模
型，因此长线中受分布参数效应的影响。文中提出

距离保护在长线中的改进方法，具体步骤如下：

（１）对于ＢＣ故障，首先基于式（９）中的计算结
果，自适应设置整定点为：

ｄｓｅｔ＝０．８ｄ （１０）
由于２．１．１节所示方法具有较高精度，认为通

过式（１０）得到的 ｄｓｅｔ位于实际故障点前，此时整定
点和故障点Ｆ的位置关系如图４所示。

图４　整定点示意
Ｆｉｇ．４　Ｓｃｈｅｍａｔｉｃｄｉａｇｒａｍｏｆｔｈｅｓｅｔｔｉｎｇｐｏｉｎｔ

（２）随后，依据 Ｂｅｒｇｅｒｏｎ模型中沿线电气量分
布公式，计算ｄｓｅｔ处的真实电气量：

Ｕ
·

ｄｓｅｔ＿ｂｃ＝Ｕ
·

Ｗｂｃｃｏｓｈ（γ１ｄｓｅｔ）－Ｉ
·

ＷｂｃＺＣｓｉｎｈ（γ１ｄｓｅｔ）

Ｉ
·

ｄｓｅｔ＿ｂｃ＝－Ｕ
·

Ｗｂｃｓｉｎｈ（γ１ｄｓｅｔ）／ＺＣ＋Ｕ
·

Ｗｂｃｃｏｓｈ（γ１ｄｓｅｔ）{
（１１）

式中：γ１为正序传播系数；ＺＣ为波阻抗；Ｕ
·

ｄｓｅｔ＿ｂｃ、

Ｉ
·

ｄｓｅｔ＿ｂｃ分别为整定点处的 Ｂ相和 Ｃ相电压、电流
差值。

（３）基于ｄｓｅｔ处的电气量，构建和式（３）相似的
ｄｓｅｔ至故障点的故障回路方程，并运用式（９）再次计
算故障距离 ｄ１，最终和 ｄｓｅｔ求和得到修正后的故障
距离ｄｒｅ。

ｄｒｅ＝ｄｓｅｔ＋ｄ１ （１２）
２．２　单相接地故障

线路发生Ａ相接地（简称ＡＧ）故障时换流站母
线侧的故障回路方程可推导为：

Ｕ
·

Ｗａ－ｄＺｌ１（Ｉ
·

Ｗａ＋Ｋ（０）Ｉ
·

Ｗ０）＝３Ｉ
·

Ｆ０ＲＦ （１３）

式中：Ｕ
·

Ｗａ、Ｉ
·

Ｗａ分别为换流站侧 Ａ相电压、电流；
Ｋ（０）为零序电流补偿系数。

在图３所示的零序阻抗网络中，考虑到变压器、
传输线和同步机等电力元件的零序阻抗相位近似

相等，因此式（１３）的相位可以近似为：

ａｒｇ（Ｉ
·

Ｆ０ＲＦ）≈ａｒｇ（Ｉ
·

Ｗ０ＲＦ） （１４）
和２．１．１节中的ＢＣ故障同理，首先对式（１３）两

侧的相位取正切变换，再将式（１４）代入，便可消除
方程中的过渡电阻和对端系统参数，从而为 ｄ的求

解创造良好的条件。记 Ａ相测量阻抗 ＺＡＧ为 Ｕ
·

Ｗａ／

（Ｉ
·

Ｗａ＋Ｋ（０）Ｉ
·

Ｗ０），φ２＝ａｒｇ（Ｉ
·

Ｆ０／（Ｉ
·

Ｗａ＋Ｋ（０）Ｉ
·

Ｗ０）），依据

和ＢＣ故障相似的方法，可以推得ｄ的表达式为：

　ｄ＝
ｔａｎ（φ２）ＺＡＧ ｃｏｓ（φＡＧ）－ ＺＡＧ ｓｉｎ（φＡＧ）
ｔａｎ（φ２）Ｚｌ１ ｃｏｓ（φｌ１）－ Ｚｌ１ ｓｉｎ（φｌ１）

（１５）
式中： ＺＡＧ 、φＡＧ分别为ＺＡＧ的幅值和相位。

同理对于 ＡＧ故障，可以依据式（１５）的结果计
算得到ｄｓｅｔ，并运用沿线电气量公式计算 ｄｓｅｔ处的电
气量，联列ｄｓｅｔ至故障点的故障回路方程求解故障距
离，以改进上述距离保护方法在长线中的性能。其

具体步骤同２．１．２节，文中不再赘述。
２．３　相间接地故障

以ＢＣ两相接地（简称 ＢＣＧ）故障为例进行分
析，该故障下换流站保护安装处对应的故障回路方

程可表示为：

２５２



Ｕ
·

Ｗｂ＋Ｕ
·

Ｗｃ＋ｄＺｌ１（Ｉ
·

Ｗｂ＋Ｉ
·

Ｗｃ＋２Ｋ（０）Ｉ
·

Ｗ０）＝

（６ＲＦ＋３Ｒｐｈ）Ｉ
·

Ｆ０ （１６）
式中：Ｒｐｈ为相间过渡电阻。

针对式（１６），首先将其转化为式（１７），记 ＢＣＧ

故障的测量阻抗ＺＢＣＧ为（Ｕ
·

Ｗｂ＋Ｕ
·

Ｗｃ）／（Ｉ
·

Ｗｂ＋Ｉ
·

Ｗｃ＋

２Ｋ（０）Ｉ
·

Ｗ０），φ３＝ａｒｇ（Ｉ
·

Ｆ０／（Ｉ
·

Ｗｂ＋Ｉ
·

Ｗｃ＋２Ｋ（０）Ｉ
·

Ｗ０））。

Ｕ
·

Ｗｂ＋Ｕ
·

Ｗｃ

Ｉ
·

Ｗｂ＋Ｉ
·

Ｗｃ＋２Ｋ（０）Ｉ
·

Ｗ０

－ｄＺｌ１＝
Ｉ
·

Ｆ０（６ＲＦ＋３Ｒｐｈ）

Ｉ
·

Ｗｂ＋Ｉ
·

Ｗｃ＋２Ｋ（０）Ｉ
·

Ｗ０

（１７）
由于系统发生ＢＣＧ故障时，式（１４）仍然是近似

成立的，因此在假设过渡电阻纯阻性的情况下，对

式（１７）两侧的相位取正切变换可得：

　
ＺＢＣＧ ｃｏｓ（φＢＣＧ）－ｄＺｌ１ ｃｏｓ（φｌ１）
ＺＢＣＧ ｓｉｎ（φＢＣＧ）－ｄＺｌ１ ｓｉｎ（φｌ１）

＝ｔａｎ（φ３）

（１８）
式中： ＺＢＣＧ 、φＢＣＧ分别为 ＺＢＣＧ的幅值和相位。由
式（１８）可以进一步推得ｄ的表达式为：

ｄ＝
ｔａｎ（φ３）ＺＢＣＧ ｃｏｓ（φＢＣＧ）－ ＺＢＣＧ ｓｉｎ（φＢＣＧ）
ｔａｎ（φ３）Ｚｌ１ ｃｏｓ（φｌ１）－ Ｚｌ１ ｓｉｎ（φｌ１）

（１９）
随后基于式（１９）的结果，利用 ２．１．２节所示的

方法对其进行修正，以提高距离保护在长线中的

性能。

３　保护动作流程

文中所提距离保护动作流程为：

（１）首先利用启动元件判别系统的运行状态，
考虑到系统交流侧发生故障时母线电压会发生突

变，因此设计了如式（２０）所示的基于电压突变量

ΔＵ
·

Ｗ的启动判据，其中λｓｅｔ为启动整定值。

∑ ΔＵ
·

Ｗ ≥λｓｅｔ （２０）

（２）当启动判据判别结果显示系统发生故障
后，利用适用于新能源并网系统的方向元件［２２］和选

相判据［２３］判别故障方向和故障类型。

（３）当换流站母线侧发生正方向故障时，针对
不同的故障类型，利用所提方法计算故障距离，当

计算结果位于方向圆特性阻抗继电器的动作区域

内时，距离保护动作，否则保护不动作。

保护动作流程如图５所示。

４　仿真验证

为了验证文中方法，在ＰＳＣＡＤ软件中搭建了图
１拓扑的仿真模型。该模型由模块化多电平换流器

图５　所提距离保护动作流程
Ｆｉｇ．５　Ａｃｔｉｏｎｆｌｏｗｃｈａｒｔｏｆｔｈｅｐｒｏｐｏｓｅｄ

ｄｉｓｔａｎｃｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ

系统、传输线和同步机组成，表１展示了该模型的基
本参数，其中Ｒｎ１、Ｌｎ１分别为常规系统的正序电阻和
电感；Ｒｎ０、Ｌｎ０分别为常规系统的零序电阻和电感；
ｒ１、ｌ１、ｃ１、ｒ０、ｌ０、ｃ０分别为传输线单位长度的正序和
零序电阻、电感和电容。

表１　所研究系统的参数
Ｔａｂｌｅ１　Ｔｈｅｐａｒａｍｅｔｅｒｓｏｆｔｈｅｓｔｕｄｉｅｄｓｙｓｔｅｍ

系统参数 数值 传输线参数 数值

额定电压／ｋＶ ５００ ｒ１／（Ω·ｋｍ
－１） ０．１３

传输功率／ＭＷ ４００ ｌ１／（ｍＨ·ｋｍ
－１） １．５３

频率／Ｈｚ ５０ ｃ１／（μＦ·ｋｍ
－１） ０．００６

Ｒｎ１／Ω ４．２３ ｒ０／（Ω·ｋｍ
－１） ０．３４

Ｌｎ１／Ｈ ０．０４９ ｌ０／（ｍＨ·ｋｍ
－１） ４．１０

Ｒｎ０／Ω ３．５１ ｃ０／（μＦ·ｋｍ
－１） ０．００４

Ｌｎ０／Ｈ ０．０４３ 线路长度／ｋｍ ２５０

４．１　不同故障位置下保护的验证
针对不同故障距离下的不对称故障进行仿真

计算。图６为线路５０ｋｍ、１２５ｋｍ和２００ｋｍ处发生
ＡＧ故障时对应的换流器母线侧电气量，其中故障
发生在１ｓ，采用全波傅里叶算法对１．０４～１．０８ｓ的
数据进行提取，采样率为２ｋＨｚ，取平均值得到计算
结果。

表２展示了不同位置发生故障时的故障距离计
算结果，其中ｄｔｒｕｅ为真实故障距离。图７展示了 ＡＧ
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图６　西路不同位置发生故障ＡＧ时换流站母线侧仿真波形
Ｆｉｇ．６　Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｗａｖｅｆｏｒｍｓａｔｔｈｅｂｕｓｓｉｄｅｏｆｉｎｖｅｒｔｅｒ
ｓｔａｔｉｏｎｗｈｅｎＡＧｆａｕｌｔｏｃｃｕｒｓｉｎｄｉｆｆｅｒｅｎｔｆａｕｌｔｌｏｃａｔｉｏｎｓ

故障时的计算结果（ＲＦ＝５０Ω），其中图７（ａ）、（ｃ）、
（ｅ）中的红色曲线划定了方向圆特性阻抗继电器距
离保护Ⅰ段（２００ｋｍ）的动作区域，蓝色点对应的计
算值为利用故障后４０～８０ｍｓ数据计算得到的故障
距离的平均值。图７（ｂ）、（ｄ）、（ｆ）展示了利用故障
后４０～８０ｍｓ数据计算得到的故障距离的轨迹。

表２　不同故障位置下所提方法的故障距离计算结果
Ｔａｂｌｅ２　Ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓｏｆｔｈｅｆａｕｌｔｄｉｓｔａｎｃｅｏｆ
ｔｈｅｐｒｏｐｏｓｅｄｍｅｔｈｏｄｕｎｄｅｒｄｉｆｆｅｒｅｎｔｆａｕｌｔｌｏｃａｔｉｏｎｓ

故障类型 ＲＦ／Ω ｄｔｒｕｅ／ｋｍ ｄｒｅ／ｋｍ

５０ ５５．８

ＡＧ ５０ １２５ １３２．９

２００ ２１０．５

５０ ５９．３

ＢＣ ３０ １２５ １３１．０

２００ ２０１．９

５０ ５５．４２

ＢＣＧ ５０ １２５ １３３．０

２００ ２０８．９

　　基于上述结果可知，在线路 ５０ｋｍ、１２５ｋｍ和
２００ｋｍ处发生不对称故障时，所提方法均具有较高
的准确度。且由于整定点的设置是自适应的，可以

避免整定点设置在实际故障点后引发的计算结果

畸变问题。

４．２　不同过渡电阻下保护的验证
针对距离保护Ⅰ段末端（２００ｋｍ）经不同过渡

图７　不同故障位置下的故障距离计算结果
Ｆｉｇ．７　Ｔｈｅｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓｏｆｔｈｅｆａｕｌｔ
ｄｉｓｔａｎｃｅｕｎｄｅｒｄｉｆｆｅｒｅｎｔｆａｕｌｔｌｏｃａｔｉｏｎｓ

电阻故障时的场景进行了仿真计算。图８（ａ）展示
了系统发生ＡＧ故障，且ＲＦ＝１０Ω时所提方法的计
算结果和方向圆特性阻抗继电器距离保护Ⅰ段动
作区域的位置关系；图８（ｂ）展示了利用故障后４０～
８０ｍｓ数据计算得到的故障距离轨迹图。可见所提
方法具有较好的准确度和稳定性。

图８　过渡电阻为１０Ω时的故障距离计算结果
Ｆｉｇ．８　Ｔｈｅｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓｏｆｔｈｅｆａｕｌｔ
ｄｉｓｔａｎｃｅｗｈｅｎｆａｕｌｔｒｅｓｉｓｔａｎｃｅｉｓ１０Ω

表３则列写了 ＲＦ＝５Ω和５０Ω时所提方法的
计算结果，其中真实故障距离设置为２００ｋｍ，ｄ为故
障后４０～８０ｍｓ数据对应计算结果的平均值。比对
图７（ｅ）、（ｆ）、图８和表３中的结果可知，所提方法
具有较好的抗过渡电阻能力。

４５２



表３　不同故障电阻下所提方法的故障距离计算结果
Ｔａｂｌｅ３　Ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓｏｆｔｈｅｆａｕｌｔｄｉｓｔａｎｃｅｏｆｔｈｅ
ｐｒｏｐｏｓｅｄｍｅｔｈｏｄｕｎｄｅｒｄｉｆｆｅｒｅｎｔｆａｕｌｔｒｅｓｉｓｔａｎｃｅｓ

故障类型 ＲＦ／Ω ｄｔｒｕｅ／ｋｍ ｄｒｅ／ｋｍ

ＡＧ
５ ２００ ２０３．１

５０ ２００ ２１０．５

ＢＣ
５ ２００ １９８．６

３０ ２００ ２０１．９

ＢＣＧ
５ ２００ ２０２．８

５０ ２００ ２０８．９

４．３　和其他方法的对比
比较了所提方法、传统距离保护方法以及基于

阻抗复平面的距离保护方法的性能。图９展示了传
输线１７５ｋｍ（Ⅰ段区内）和２２５ｋｍ（Ⅰ段区外）发生
ＡＧ故障时文中方法和基于阻抗复平面的距离保护
方法计算结果的对比，其中 ＲＦ设置为 ５０Ω。图 ９
（ａ）、（ｃ）中红色曲线划定了方向圆特性阻抗继电器
距离保护Ⅰ段（２００ｋｍ）的动作区域，蓝色和紫色点
对应的计算值为利用故障后４０～８０ｍｓ数据计算得
到的故障距离的平均值。图９（ｂ）、（ｄ）为利用故障
后４０～８０ｍｓ数据计算得到的故障距离轨迹。

图９　所提方法和其他方法的故障距离计算结果对比
Ｆｉｇ．９　Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆｔｈｅｆａｕｌｔｄｉｓｔａｎｃｅｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎ

ｒｅｓｕｌｔｓｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｐｒｏｐｏｓｅｄｍｅｔｈｏｄ
ａｎｄｏｔｈｅｒｍｅｔｈｏｄｓ

表４则列出了不同故障场景下文中方法经自适
应整定修正后的故障距离计算结果和未经自适应

整定时的计算结果，表中结果均为利用故障后４０～
８０ｍｓ数据计算得到的平均值。基于图９和表４结
果可知，所提距离保护方法在被保护区域发生区内

故障时能够正确动作，区外故障时不误动，且在长

线中具有更好的性能。

表４　经自适应整定修正后的故障距离计算
结果和未经自适应整定时的计算结果

Ｔａｂｌｅ４　Ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓｏｆｔｈｅｆａｕｌｔｄｉｓｔａｎｃｅ
ａｆｔｅｒａｄａｐｔｉｖｅｓｅｔｔｉｎｇｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎａｎｄｔｈｅｃａｌｃｕ

ｌａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓｗｉｔｈｏｕｔａｄａｐｔｉｖｅｓｅｔｔｉｎｇ

故障

类型

ＲＦ／
Ω

ｄｔｒｕｅ／
ｋｍ

未经自适应整定

的结果ｄ／ｋｍ
经自适应整定

的结果ｄｒｅ／ｋｍ

ＡＧ

１０

５０

２０２ ２０８．６ ２０５．５

２２５ ２３３．６ ２２７．１

２０２ ２１９．３ ２１４．７

２２５ ２４７．１ ２３８．８

ＢＣ

１０

３０

２０２ １９７．８ ２０３．８

２２５ ２２１．６ ２２３．２

２０２ １９９．２ ２０４．１

２２５ ２１８．７ ２２３．５

ＢＣＧ

１０

５０

２０２ ２０３．２ ２０３．０

２２５ ２２８．９ ２２７．５

２０２ ２１２．２ ２０９．８

２２５ ２４０．４ ２３５．９

　　表５则列出了不同故障场景下文中方法和传统
测距式距离保护方法利用故障后４０～８０ｍｓ数据计
算得到的故障回路阻抗（保护安装处至故障点处的

等值正序阻抗）的平均值。由表 ５可知，文中方法
具有较强的耐过渡电阻能力，系统发生远端故障时

能够可靠动作，而传统测距式距离保护的计算结果

和实际偏差较大，可能误动。

表５　文中方法和传统方法的故障回路阻抗计算结果
Ｔａｂｌｅ５　Ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓｏｆｔｈｅｆａｕｌｔｌｏｏｐｉｍｐｅｄａｎｃｅ
ｏｆｔｈｅｐｒｏｐｏｓｅｄｍｅｔｈｏｄａｎｄｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌｍｅｔｈｏｄ Ω

故障

类型
ＲＦ Ｚｌ１ｄｔｒｕｅ

文中方法

所得阻抗

测距式距离

保护所得阻抗

ＡＧ ５０
２６．３＋ｊ９７．０ ２７．９＋ｊ１０３．１ １９２．０＋ｊ２０．５

２９．３＋ｊ１０８．０ ３１．０＋ｊ１１４．６ ２５２．０＋ｊ１０．２

ＢＣ ３０
２６．３＋ｊ９７．０ ２６．５＋ｊ９８．０ ６３．９－ｊ８１．７

２９．３＋ｊ１０８．０ ２９．０＋ｊ１０７．１ １４８．４－ｊ１２２．０

ＢＣＧ ５０
２６．３＋ｊ９７．０ ２７．３＋ｊ１００．７ １４０．０＋ｊ７０．６

２９．３＋ｊ１０８．０ ３０．７＋ｊ１１３．２ １９８．０＋ｊ６５．５

５　结论

文中提出了一种适用于新能源并网系统的距

离保护算法，结论如下：

（１）文中方法结合新能源并网换流器系统的控
制特性、系统序阻抗特性和过渡电阻纯阻性特征，

运用较小的计算量即可求解故障距离，可以应用于

不对称故障。

（２）所提方法通过自适应设置整定点，并利用
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沿线电气量计算公式推算整定点处的真实电气量，

减弱了分布电容效应对距离保护的影响。且由于

整定点的设定是自适应的，可以避免盲目设置整定

点导致的计算结果畸变问题。

（３）所提方法受过渡电阻和故障位置影响小，
且能够减小分布参数效应对距离保护的影响。

值得指出的是，文中所提方法尚不能应用于三

相对称故障，后续将针对该问题进行深入研究。

致　谢
　　本文得到国网江西省电力有限公司科技项目
（５２１８２０２０００８Ｈ）资助，谨此致谢！

参考文献：

［１］ＴＥＬＵＫＵＮＴＡＶ，ＰＲＡＤＨＡＮＪ，ＡＧＲＡＷＡＬＡ，ｅｔａｌ．Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ
ｃｈａｌｌｅｎｇｅｓｕｎｄｅｒｂｕｌｋｐｅｎｅｔｒａｔｉｏｎｏｆｒｅｎｅｗａｂｌｅｅｎｅｒｇｙｒｅｓｏｕｒｃｅｓ
ｉｎｐｏｗｅｒｓｙｓｔｅｍｓ：ａｒｅｖｉｅｗ［Ｊ］．ＣＳＥＥＪｏｕｒｎａｌｏｆＰｏｗｅｒａｎｄＥ
ｎｅｒｇｙＳｙｓｔｅｍｓ，２０１７，３（４）：３６５３７９．

［２］ＬＩＡＮＧＹＹ，ＬＵＺＪ，ＬＩＷＬ，ｅｔａｌ．Ａｎｏｖｅｌｆａｕｌｔｉｍｐｅｄａｎｃｅｃａｌ
ｃｕｌａｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄｆｏｒｄｉｓｔａｎｃｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎａｇａｉｎｓｔｆａｕｌｔｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ
［Ｊ］．ＩＥＥＥＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏｎＰｏｗｅｒＤｅｌｉｖｅｒｙ，２０２０，３５（１）：３９６
　　　４０７．

［３］ＰＡＬＡＤＨＩＳ，ＰＲＡＤＨＡＮＡＫ．Ａｄａｐｔｉｖｅｄｉｓｔａｎｃｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｆｏｒ
ｌｉｎｅｓｃｏｎｎｅｃｔｉｎｇｃｏｎｖｅｒｔｅｒｉｎｔｅｒｆａｃｅｄｒｅｎｅｗａｂｌｅｐｌａｎｔｓ［Ｊ］．
ＩＥＥＥＪｏｕｒｎａｌｏｆＥｍｅｒｇｉｎｇａｎｄＳｅｌｅｃｔｅｄＴｏｐｉｃｓｉｎＰｏｗｅｒＥｌｅｃ
ｔｒｏｎｉｃｓ，２０２１，９（６）：７０８８７０９８．

［４］侯俊杰，宋国兵，常鹏，等．计及对端系统参数和送出线路分
布参数影响的风电系统时域距离保护［Ｊ］．电力系统保护与
控制，２０２２，５０（５）：１０６１１６．
ＨＯＵＪｕｎｊｉｅ，ＳＯＮＧＧｕｏｂｉｎｇ，ＣＨＡＮＧＰｅｎｇ，ｅｔａｌ．Ｔｉｍｅｄｏｍａｉｎ
ｄｉｓｔａｎｃｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｆｏｒａｗｉｎｄｐｏｗｅｒｓｙｓｔｅｍｃｏｎｓｉｄｅｒｉｎｇｐａｒａｍｅ
ｔｅｒｓｏｆｔｈｅｒｅｍｏｔｅｅｎｄｓｙｓｔｅｍａｎｄｉｎｆｌｕｅｎｃｅｏｆｏｕｔｇｏｉｎｇｌｉｎｅｄｉｓ
ｔｒｉｂｕｔｉｏｎｐａｒａｍｅｔｅｒｓ［Ｊ］．ＰｏｗｅｒＳｙｓｔｅｍＰｒｏｔｅｃｔｉｏｎａｎｄＣｏｎｔｒｏｌ，
２０２２，５０（５）：１０６１１６．

［５］吴梓亮，李一泉，陈桥平，等．一种基于正序阻抗的输电线路
接地距离保护参数整定方法［Ｊ］．南方电网技术，２０２０，１４
（１０）：９６１０２．
ＷＵＺｉｌｉａｎｇ，ＬＩＹｉｑｕａｎ，ＣＨＥＮＱｉａｏｐｉｎｇ，ｅｔａｌ．Ａｐａｒａｍｅｔｅｒｓｅｔ
ｔｉｎｇｍｅｔｈｏｄｏｆｇｒｏｕｎｄｉｎｇｄｉｓｔａｎｃｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｆｏｒｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ
ｌｉｎｅｂａｓｅｄｏｎｐｏｓｉｔｉｖｅｓｅｑｕｅｎｃｅｉｍｐｅｄａｎｃｅ［Ｊ］．ＳｏｕｔｈｅｒｎＰｏｗｅｒ
ＳｙｓｔｅｍＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０２０，１４（１０）：９６１０２．

［６］范小红，孙士云，张雪娟，等．双馈风电场短路电流特性对距
离保护的影响及保护策略研究［Ｊ］．电力系统保护与控制，
２０２０，４８（１１）：１８２７．
ＦＡＮＸｉａｏｈｏｎｇ，ＳＵＮＳｈｉｙｕｎ，ＺＨＡＮＧＸｕｅｊｕａｎ，ｅｔａｌ．Ｓｔｕｄｙｏｎ
ｔｈｅｉｎｆｌｕｅｎｃｅｏｆｓｈｏｒｔｃｉｒｃｕｉｔｃｕｒｒｅｎｔｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆａｄｏｕｂｌｙ
ｆｅｄｗｉｎｄｆａｒｍｏｎｄｉｓｔａｎｃｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎａｎｄｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｓｔｒａｔｅｇｙ［Ｊ］．
ＰｏｗｅｒＳｙｓｔｅｍＰｒｏｔｅｃｔｉｏｎａｎｄＣｏｎｔｒｏｌ，２０２０，４８（１１）：１８２７．

［７］胡泽鹏，李斌，姚斌，等．基于误差权重估计的串补线路阻抗
快速计算方法［Ｊ］．电力系统及其自动化学报，２０２１，３３（８）：
１２３１２９，１３７．
ＨＵＺｅｐｅｎｇ，ＬＩＢｉｎ，ＹＡＯＢｉｎ，ｅｔａｌ．Ｆａｓｔｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄｆｏｒ

ｉｍｐｅｄａｎｃｅｏｆｓｅｒｉｅｓｃｏｍｐｅｎｓａｔｅｄｌｉｎｅｓｂａｓｅｄｏｎｅｒｒｏｒｗｅｉｇｈｔｅｓ
ｔｉｍａｔｉｏｎ［Ｊ］．ＰｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅＣＳＵＥＰＳＡ，２０２１，３３（８）：１２３
１２９，１３７．

［８］朱晓彤，陆金凤，谢华，等．带串联电抗器输电线路距离保护
整定改进方法［Ｊ］．电力工程技术，２０１８，３７（６）：１５６１６０．
ＺＨＵＸｉａｏｔｏｎｇ，ＬＵＪｉｎｆｅｎｇ，ＸＩＥＨｕａ，ｅｔａｌ．Ｉｍｐｒｏｖｅｄｓｅｔｔｉｎｇ
ｍｅｔｈｏｄｏｆｄｉｓｔａｎｃｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｆｏｒｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｌｉｎｅｗｉｔｈｓｅｒｉｅｓ
ｒｅａｃｔｏｒ［Ｊ］．ＥｌｅｃｔｒｉｃＰｏｗｅｒＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０１８，３７
（６）：１５６１６０．

［９］罗瑞，樊艳芳，刘群杰．基于时域的交直流混联系统抗过渡
电阻的单相接地距离保护研究［Ｊ］．电力系统及其自动化学
报，２０１９，３１（１２）：１２３１２９．
ＬＵＯＲｕｉ，ＦＡＮＹａｎｆａｎｇ，ＬＩＵＱｕｎｊｉｅ．Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎａｎｔｉｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ
ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅｓｉｎｇｌｅｐｈａｓｅｇｒｏｕｎｄｄｉｓｔａｎｃｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｏｆＡＣＤＣｈｙ
ｂｒｉｄｐｏｗｅｒｓｙｓｔｅｍｂａｓｅｄｏｎｔｉｍｅｄｏｍａｉｎ［Ｊ］．Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ
ＣＳＵＥＰＳＡ，２０１９，３１（１２）：１２３１２９．

［１０］范小红，孙士云，王春又，等．适应于双馈风电场送出线不
对称故障的时域距离保护［Ｊ］．电力系统保护与控制，
２０２０，４８（２３）：８２９１．
ＦＡＮＸｉａｏｈｏｎｇ，ＳＵＮＳｈｉｙｕｎ，ＷＡＮＧＣｈｕｎｙｏｕ，ｅｔａｌ．Ｔｉｍｅｄｏ
ｍａｉｎｄｉｓｔａｎｃｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｆｏｒａｓｙｍｍｅｔｒｉｃｆａｕｌｔｓｏｆａｎｏｕｔｇｏｉｎｇ
ｌｉｎｅｉｎｄｏｕｂｌｙｆｅｄｗｉｎｄｆａｒｍｓ［Ｊ］．ＰｏｗｅｒＳｙｓｔｅｍＰｒｏｔｅｃｔｉｏｎ
ａｎｄＣｏｎｔｒｏｌ，２０２０，４８（２３）：８２９１．

［１１］索南加乐，钟应，王增超，等．基于频域参数识别的距离保
护算法［Ｊ］．电力系统自动化，２０１２，３６（１９）：７３７７，１０４．
ＳＵＯＮａｎｊｉａｌｅ，ＺＨＯＮＧＹｉｎｇ，ＷＡＮＧＺｅｎｇｃｈａｏ，ｅｔａｌ．Ｄｉｓｔａｎｃｅ
ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎａｌｇｏｒｉｔｈｍｂａｓｅｄｏｎｐａｒａｍｅｔｅｒｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎｉｎｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙｄｏｍａｉｎ［Ｊ］．ＡｕｔｏｍａｔｉｏｎｏｆＥｌｅｃｔｒｉｃＰｏｗｅｒＳｙｓｔｅｍｓ，
２０１２，３６（１９）：７３７７，１０４．

［１２］马静，马伟，闫新，等．基于阻抗复数平面的自适应距离保
护方案［Ｊ］．电网技术，２０１６，４０（１）：２９０２９６．
ＭＡＪｉｎｇ，ＭＡＷｅｉ，ＹＡＮＸｉｎ，ｅｔａｌ．Ｉｍｐｅｄａｎｃｅｃｏｍｐｌｅｘｐｌａｎｅ
ｂａｓｅｄａｄａｐｔｉｖｅｄｉｓｔａｎｃｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｓｃｈｅｍｅ［Ｊ］．ＰｏｗｅｒＳｙｓｔｅｍ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０１６，４０（１）：２９０２９６．

［１３］晁晨栩，郑晓冬，高飘，等．针对光伏场站送出线路不对称
短路故障的自适应距离保护原理［Ｊ］．中国电机工程学报，
２０２２，４２（１８）：６６８１６６９３．
ＣＨＡＯＣｈｅｎｘｕ，ＺＨＥＮＧＸｉａｏｄｏｎｇ，ＧＡＯＰｉａｏ，ｅｔａｌ．Ａｄａｐｔｉｖｅ
ｄｉｓｔａｎｃｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｆｏｒｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｌｉｎｅｏｆｐｈｏｔｏｖｏｌｔａｉｃｓｔａｔｉｏｎ
ｄｕｒｉｎｇａｓｙｍｍｅｔｒｉｃｓｈｏｒｔｃｉｒｃｕｉｔ［Ｊ］．ＰｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅＣＳＥＥ，
２０２２，４２（１８）：６６８１６６９３．

［１４］ＣＨＡＯＣＸ，ＺＨＥＮＧＸＤ，ＷＥＮＧＹ，ｅｔａｌ．Ａｄａｐｔｉｖｅｄｉｓｔａｎｃｅ
ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｂａｓｅｄｏｎｔｈｅａｎａｌｙｔｉｃａｌｍｏｄｅｌｏｆａｄｄｉｔｉｏｎａｌｉｍｐｅ
ｄａｎｃｅｆｏｒｉｎｖｅｒｔｅｒｉｎｔｅｒｆａｃｅｄｒｅｎｅｗａｂｌｅｐｏｗｅｒｐｌａｎｔｓｄｕｒｉｎｇａ
ｓｙｍｍｅｔｒｉｃａｌｆａｕｌｔｓ［Ｊ］．ＩＥＥＥＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏｎＰｏｗｅｒＤｅｌｉｖｅｒｙ，
２０２２，３７（５）：３８２３３８３４．

［１５］王峰渊，方愉冬，赵萍，等．一种适用于光伏场站送出线的
自适应距离保护改进方案［Ｊ］．电力系统保护与控制，
２０１９，４７（２０）：１２７１３４．
ＷＡＮＧＦｅｎｇｙｕａｎ，ＦＡＮＧＹｕｄｏｎｇ，ＺＨＡＯＰｉｎｇ，ｅｔａｌ．Ａｎｉｍ
ｐｒｏｖｅｄａｄａｐｔｉｖｅｄｉｓｔａｎｃｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｓｃｈｅｍｅｆｏｒｔｈｅｏｕｔｇｏｉｎｇ
ｌｉｎｅｏｆＰＶｐｏｗｅｒｓｔａｔｉｏｎ［Ｊ］．ＰｏｗｅｒＳｙｓｔｅｍＰｒｏｔｅｃｔｉｏｎａｎｄＣｏｎ

６５２



ｔｒｏｌ，２０１９，４７（２０）：１２７１３４．
［１６］ＢＡＮＡＩＥＭＯＱＡＤＡＭＡ，ＨＯＯＳＨＹＡＲＡ，ＡＺＺＯＵＺＭＡ．Ａｃｏｎ

ｔｒｏｌｂａｓｅｄｓｏｌｕｔｉｏｎｆｏｒｄｉｓｔａｎｃｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｏｆｌｉｎｅｓｃｏｎｎｅｃｔｅｄｔｏ
ｃｏｎｖｅｒｔｅｒｉｎｔｅｒｆａｃｅｄｓｏｕｒｃｅｓｄｕｒｉｎｇａｓｙｍｍｅｔｒｉｃａｌｆａｕｌｔｓ［Ｊ］．
ＩＥＥＥＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏｎＰｏｗｅｒＤｅｌｉｖｅｒｙ，２０２０，３５（３）：１４５５
　　　１４６６．

［１７］ＢＡＮＡＩＥＭＯＱＡＤＡＭＡ，ＨＯＯＳＨＹＡＲＡ，ＡＺＺＯＵＺＭＡ．Ａｃｏｍ
ｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅｄｕａｌｃｕｒｒｅｎｔｃｏｎｔｒｏｌｓｃｈｅｍｅｆｏｒｉｎｖｅｒｔｅｒｂａｓｅｄｒｅ
ｓｏｕｒｃｅｓｔｏｅｎａｂｌｅｃｏｒｒｅｃｔｏｐｅｒａｔｉｏｎｏｆｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅｒｅｌａｙｓ［Ｊ］．
ＩＥＥＥＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏｎＰｏｗｅｒＤｅｌｉｖｅｒｙ，２０２１，３６（５）：２７１５
　　　２７２９．

［１８］贾科，宣振文，朱正轩，等．光伏直流升压接入系统故障穿
越协同控保方法［Ｊ］．电网技术，２０１８，４２（１０）：３２４９３２５８．
ＪＩＡＫｅ，ＸＵＡＮＺｈｅｎｗｅｎ，ＺＨＵＺｈｅｎｇｘｕａｎ，ｅｔａｌ．Ａｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ
ｃｏｎｔｒｏｌａｎｄａｃｔｉｖｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｆｏｒＰＶＤＣｂｏｏｓｔｉｎｇｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ
ｓｙｓｔｅｍｄｕｒｉｎｇＦＲＴ［Ｊ］．ＰｏｗｅｒＳｙｓｔｅｍＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０１８，４２
（１０）：３２４９３２５８．

［１９］ＣＨＡＮＧＰ，ＳＯＮＧＧＢ，ＨＯＵＪＪ，ｅｔａｌ．Ａｓｉｎｇｌｅｅｎｄｅｄｆａｕｌｔｌｏ
ｃａｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄｆｏｒｇｒｉｄｃｏｎｎｅｃｔｅｄｃｏｎｖｅｒｔｅｒｓｙｓｔｅｍｂａｓｅｄｏｎ
ｃｏｎｔｒｏｌａｎｄｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ［Ｊ］．ＩＥＥＥＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏｎ
ＰｏｗｅｒＤｅｌｉｖｅｒｙ，２０２２，３７（４）：３０７１３０８１．

［２０］胡永萍．光伏并网逆变及低电压穿越控制策略研究［Ｄ］．
济南：山东大学，２０１４．
ＨＵＹｏｎｇｐｉｎｇ．Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｐｈｏｔｏｖｏｌｔａｉｃｇｒｉｄｃｏｎｎｅｃｔｅｄｉｎｖｅｒ
ｔｅｒａｎｄｌｏｗｖｏｌｔａｇｅｒｉｄｅｔｈｒｏｕｇｈｃｏｎｔｒｏｌｓｔｒａｔｅｇｙ［Ｄ］．Ｊｉｎａｎ：
ＳｈａｎｄｏｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，２０１４．

［２１］姜卫东，吴志清，李王敏，等．电网不对称时抑制负序电流
并网逆变器的控制策略［Ｊ］．电工技术学报，２０１５，３０（１６）：
　　　

７７８４．
ＪＩＡＮＧＷｅｉｄｏｎｇ，ＷＵＺｈｉｑｉｎｇ，ＬＩＷａｎｇｍｉｎ，ｅｔａｌ．Ｃｏｎｔｒｏｌ
ｓｔｒａｔｅｇｙｏｆｓｕｐｐｒｅｓｓｉｎｇｎｅｇａｔｉｖｅｓｅｑｕｅｎｃｅｃｕｒｒｅｎｔｏｆｇｒｉｄｃｏｎ
ｎｅｃｔｅｄｉｎｖｅｒｔｅｒｂａｓｅｏｎａｓｙｍｍｅｔｒｉｃｇｒｉｄ［Ｊ］．Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏｆ
ＣｈｉｎａＥｌｅｃｔｒｏｔｅｃｈｎｉｃａｌＳｏｃｉｅｔｙ，２０１５，３０（１６）：７７８４．

［２２］朱逸凡，赵宏程，陈争光，等．适用于逆变型电源接入的配
电网故障方向判别元件［Ｊ］．中国电力，２０１９，５２（５）：７６８２．
ＺＨＵＹｉｆａｎ，ＺＨＡＯＨｏｎｇｃｈｅｎｇ，ＣＨＥＮＺｈｅｎｇｇｕａｎｇ，ｅｔａｌ．Ｆａｕｌｔ
ｄｉｒｅｃｔｉｏｎｄｉｓｃｒｉｍｉｎａｔｉｎｇｅｌｅｍｅｎｔｕｓｅｄｆｏｒｔｈｅｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｎｅｔ
ｗｏｒｋｗｉｔｈＩＩＧｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ［Ｊ］．ＥｌｅｃｔｒｉｃＰｏｗｅｒ，２０１９，５２（５）：
７６８２．

［２３］黄涛，陆于平，凌启程，等．适应于双馈风电场的改进故障
序分量选相方法［Ｊ］．电力自动化设备，２０１６，３６（４）：
１２３１２８．
ＨＵＡＮＧＴａｏ，ＬＵＹｕｐｉｎｇ，ＬＩＮＧＱｉｃｈｅｎｇ，ｅｔａｌ．Ｉｍｐｒｏｖｅｄｆａｕｌｔ
ｓｅｑｕｅｎｃｅｃｏｍｐｏｎｅｎｔｐｈａｓｅｓｅｌｅｃｔｏｒａｐｐｌｉｅｄｔｏＤＦＩＧｂａｓｅｄ
ｗｉｎｄｆａｒｍ［Ｊ］．ＥｌｅｃｔｒｉｃＰｏｗｅｒＡｕｔｏｍａｔｉｏｎＥｑｕｉｐｍｅｎｔ，２０１６，３６
（４）：１２３１２８．

作者简介：

桂小智

　　桂小智（１９８７），男，硕士，高级工程师，从
事继电保护及测试技术相关工作（Ｅｍａｉｌ：
ｇｘｚ６１６１２＠１６３．ｃｏｍ）；

宋国兵（１９７２），男，博士，教授，研究方向
为电气系统继电保护；

常鹏（１９９７），男，博士在读，研究方向为电
气系统继电保护。

Ｄｉｓｔａｎｃｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄａｐｐｌｉｃａｂｌｅｔｏｒｅｎｅｗａｂｌｅ
ｅｎｅｒｇｙｇｒｉｄｃｏｎｎｅｃｔｅｄｓｙｓｔｅｍｓ

ＧＵＩＸｉａｏｚｈｉ１，ＳＯＮＧＧｕｏｂｉｎｇ２，ＣＨＡＮＧＰｅｎｇ２，ＣＨＡＮＧＺｈｏｎｇｘｕｅ２

（１．ＲｅｓｅａｒｃｈＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆＳｔａｔｅＧｒｉｄＪｉａｎｇｘｉＥｌｅｃｔｒｉｃＰｏｗｅｒＣｏ．，Ｌｔｄ．，Ｎａｎｃｈａｎｇ３３００９６，Ｃｈｉｎａ；
２．ＳｔａｔｅＫｅｙＬａｂｏｒａｔｏｒｙｏｆＥｌｅｃｔｒｉｃａｌＩｎｓｕｌａｔｉｏｎｏｆＰｏｗｅｒＥｑｕｉｐｍｅｎｔ（Ｘｉ′ａｎＪｉａｏｔｏｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ），Ｘｉ′ａｎ７１００４９，Ｃｈｉｎａ）

Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｏｆｕｒｔｈｅｒｉｍｐｒｏｖｅｔｈｅｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｏｆｄｉｓｔａｎｃｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｉｎｒｅｎｅｗａｂｌｅｅｎｅｒｇｙｓｙｓｔｅｍｓ，ａｄｉｓｔａｎｃｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄ
ｉｓｐｒｏｐｏｓｅｄ，ｗｈｉｃｈｃｏｎｓｉｄｅｒｓｔｈｅｅｆｆｅｃｔｓｏｆｃｏｎｔｒｏｌｓｙｓｔｅｍａｎｄｔｈｅｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄｃａｐａｃｉｔａｎｃｅｅｆｆｅｃｔｏｆｔｈｅｌｉｎｅ．Ｗｈｅｎａｎａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ
ｆａｕｌｔｏｃｃｕｒｓｉｎｔｈｅｓｙｓｔｅｍ，ｃｏｍｂｉｎｅｄｗｉｔｈｔｈｅｃｏｎｔｒｏｌｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｔｈｅｃｏｎｖｅｒｔｅｒ，ｔｈｅｓｅｑｕｅｎｃｅｉｍｐｅｄａｎｃｅｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆ
ｔｈｅｇｒｉｄａｎｄｔｈｅｐｕｒｅｒｅｓｉｓｔｉｖｅｆｅａｔｕｒｅｏｆｔｈｅｆａｕｌｔｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ，ｔｈｒｅｅｕｎｋｎｏｗｎｓｉｎｔｈｅｆａｕｌｔｌｏｏｐｅｑｕａｔｉｏｎｃａｎｂｅｅｌｉｍｉｎａｔｅｄ，ａｎｄ
ｔｈｅｓｏｌｕｔｉｏｎｏｆｔｈｅｆａｕｌｔｄｉｓｔａｎｃｅｃａｎｂｅｓｏｌｖｅｄｉｎｔｈｅＲＬｍｏｄｅｌ．Ｔｈｅｎ，ｔｈｅｓｅｔｔｉｎｇｐｏｉｎｔｉｓｓｅｔｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓ
ｉｎｔｈｅＲＬｍｏｄｅｌ，ａｎｄｔｈｅｒｅａｌｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｑｕａｎｔｉｔｙａｔｔｈｅｓｅｔｔｉｎｇｐｏｉｎｔｃａｎｂｅｄｅｄｕｃｅｄｂｙｔｈｅｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｆｏｒｍｕｌａｉｎＢｅｒｇｅｒｏｎ
ｍｏｄｅｌ．Ｆｉｎａｌｌｙ，ｔｈｅｅｑｕａｔｉｏｎｆｒｏｍｔｈｅｓｅｔｔｉｎｇｐｏｉｎｔｔｏｔｈｅｆａｕｌｔｐｏｉｎｔｉｓｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓｌｙｓｏｌｖｅｄｔｏｒｅｄｕｃｅｔｈｅｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ
ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅｅｆｆｅｃｔｏｎｔｈｅｄｉｓｔａｎｃｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ．Ｔｈｅｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓｔｅｓｔｉｆｙｔｈａｔｔｈｅｍｅｔｈｏｄｉｓｌｅｓｓｉｎｆｌｕｅｎｃｅｄｂｙｔｈｅｆａｕｌｔ
ｆｅａｔｕｒｅｓｏｆｔｈｅｃｏｎｖｅｒｔｅｒａｎｄｆａｕｌｔｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ．Ｉｔｓｔｉｌｌｈａｓｇｏｏｄｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｉｎｌｏｎｇｌｉｎｅ．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｒｅｎｅｗａｂｌｅｅｎｅｒｇｙｇｒｉｄｃｏｎｎｅｃｔｅｄｓｙｓｔｅｍ；ｄｉｓｔａｎｃｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ；ａｄａｐｔｉｖｅｓｅｔｔｉｎｇ；ｃｕｒｒｅｎｔｂａｌａｎｃｅｄｃｏｎｔｒｏｌ；ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ
ｐａｒａｍｅｔｅｒｍｏｄｅｌ；ｆａｕｌｔｒｉｄｅｔｈｒｏｕｇｈ

（编辑　钱悦）

７５２ 桂小智 等：适用于新能源并网系统的距离保护方法


